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meus irmãos e pela qualidade de nossa educação.
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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)
ESTUDO DE TÉCNICAS DE CONTROLE PARA INTERFACE DE POTÊNCIA






Nesta dissertação são apresentados os estudos realizados quanto à modelagem
e controle do conversor interleaved com um número genérico de fases e suas prin-
cipais caracteŕısticas operacionais. Este conversor é utilizado com o objetivo de
desempenhar uma interface de potência entre elos CC de uma microrrede h́ıbrida.
As técnicas de controle linear encontradas na literatura são apresentadas. A par-
tir deste estudo é proposta uma nova técnica de controle baseada na utilização de
uma malha de retroalimentação de estado adaptativa e uma malha de controle fe-
edforward. Aspectos relacionados à robustez, ao projeto de controle e à análise de
estabilidade das técnicas estudadas são apresentados. Além disso, um estudo sobre
a utilização do controle preditivo neste tipo de conversor é realizado e propõe-se uma
nova estratégia desta classe de controladores. Os resultados apresentados compro-
vam os estudos teóricos desenvolvidos ao longo do trabalho, validando as técnicas
propostas em diversos cenários de operação do sistema.
vi
Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)
STUDY OF CONTROL TECHNIQUES FOR POWER INTERFACE OF A





In this dissertation studies regarding the modeling of the interleaved converter
with a generic number of phases and their main operational characteristics are dis-
cussed. This converter is used in order to perform power interface between the DC
links of a hybrid microgrid. Linear control techniques found in the literature are
presented. From this study a new control law based on an adaptive state feedback
and on a feedforward technique is presented. Aspects related to the robustness,
control project and stability analysis of the research techniques are presented. In
addition, a study on the use of predictive control in this type of converters is carried
out and it is proposed a new strategy of this class of controllers. The presented
results confirm the theoretical studies developed throughout this work, validating
the proposed techniques in several scenarios of system operation.
vii
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ganho em dB com o efeito da ressonância em ωrc (a) e fase em graus
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6.8 Rejeição à perturbação de carga do controle com retroalimentação de
estado adaptativa - configuração 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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a inversão no fluxo de potência: sem a malha feedforward e com a
malha feedforward (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.23 Efeito das penalidades de sobrecorrente na dinâmica do IC-MPC com
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Neste caṕıtulo serão apresentados a motivação e os objetivos deste trabalho,
além de sua relevância no atual contexto da eletrônica de potência. Também serão
descritos a metodologia utilizada para a condução da pesquisa e organização deste
trabalho.
1
1.1 Motivação e Objetivos
O aumento da inserção dos sistemas de geração distribúıda tem levado as empre-
sas do setor elétrico e a academia a se debruçarem sobre uma mudança de paradigma
nos sistemas de energia. Com isso surgiram as chamadas microrredes que visam so-
lucionar diversas questões relacionadas a este novo paradigma.
Seguindo a fronteira da ciência na área de Eletrônica de Potência, o Laboratório
de Eletrônica de Potência e Média Tensão (LEMT) da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) tem conduzido pesquisas inovadoras em temas relacionados a
energias renováveis, sistemas de armazenamento de energia e microrredes.
Atualmente estão sendo constrúıdas a microrrede CA e microrrede CC do LEMT.
A motivação deste trabalho surge da necessidade de projetar uma interface de
potência entre estas duas microrredes formando, assim, uma microrrede h́ıbrida,
como mostrado na figura 1.1. Este sistema consiste de um conversor com a função de
realizar uma interface de potência (PFI-Power Flow Interface) entre a rede elétrica
e a microrrede CA e um conversor CC-CC cujo objetivo é operar como uma inter-
face entre o barramento CC do PFI e o barramento CC da microrrede CC visando
adequar a tensão do mesmo ao valor requerido.
Conversor CC-CC 
Para Interface de Potência 
Elo CC 
Do PFI 












Figura 1.1: Circuito de potência do sistema estudado.
O objetivo deste trabalho é estudar e projetar um conversor bidirecional inter-
leaved capaz de realizar a interface mencionada. Além disso, é necessário estudar
técnicas de controle que viabilizem a operação deste conversor de forma robusta e
analisar as caracteŕısticas de cada técnica em diferentes cenários.
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1.2 Metodologia
A metodologia deste trabalho consiste em implementar cada uma das técnicas de
controle estudadas para o conversor interleaved em diferentes cenários de operação
do conversor e da microrrede hibrida. Destacam-se três testes principais para a
validação dos controles: Performance perante variações de cargas (lineares e não-
lineares), variações da tensão de entrada do conversor e operação no modo interface
de tensão entre os elos CC das microrredes CA e CC.
Estes estudos são realizados utilizando o software PSCAD/EMTDC e as es-
tratégias de controle estudadas são programadas em um DSP (Digital Signal Pro-
cessor) que realiza o sensoriamento e as atuações de controle através de uma comu-
nicação serial com o software de simulação. Além disso, é realizada uma análise de
estabilidade das técnicas estudadas.
3
1.3 Contribuições do Trabalho
Neste trabalho são propostas duas novas técnicas de controle em cascata para o
conversor bidirecional interleaved a fim de desempenhar a funcionalidade de interface
de potência entre os elos CC de uma microrrede CA e de uma microrrede CC.
Um aprimoramento da técnica de controle linear convencional é proposto utilizando
uma malha feedforward para rejeição das perturbações de carga e uma malha de
retroalimentação de estado adaptativa. A segunda contribuição é uma nova técnica
de controle preditivo baseado em modelo com horizonte finito. As caracteŕısticas
de cada técnica além de suas vantagens e desvantagens são discutidas ao longo do
trabalho.
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1.4 Organização do Trabalho
Ao longo dos caṕıtulos deste trabalho é apresentada uma revisão bibliográfica de
seu tema a fim de situar o leitor no estado da arte e nos pontos principais do conteúdo
do caṕıtulo. No final de cada caṕıtulo será apresentada uma breve conclusão do
conteúdo estudado no mesmo. No caṕıtulo sobre os resultados de simulação são
apresentadas as análises da operação do conversor em diversos cenários. Ao final de
cada análise é feita uma conclusão técnica com relação ao desempenho de cada uma
das estratégias de controles estudadas naquele cenário.
No primeiro caṕıtulo são descritos a motivação, os objetivos e a metodologia do
trabalho. Aspectos relacionados à topologia do conversor interleaved, suas aplicações
e sua modelagem são tratados no caṕıtulo dois. Além disso, uma análise da dinâmica
do conversor em função do número de fases é apresentada.
Ao longo do terceiro caṕıtulo são discutidas diversas técnicas de controle linear
encontradas na literatura. A estratégia de controle clássico mais utilizada é estu-
dada. Questões relacionadas ao seu projeto de controle, análise de estabilidade e
robustez perante perturbações são abordados.
No quarto caṕıtulo é apresentada a técnica de controle proposta com uma malha
de retroalimentação de estado adaptativa e com uma malha de controle feedforward.
O projeto dos controladores também é tratado nesta etapa. Uma análise de esta-
bilidade referente à rejeição de perturbações e à supressão de modos de vibração
indesejados é desenvolvida neste caṕıtulo.
No quinto caṕıtulo são estudados os conceitos básicos do controle preditivo ba-
seado em modelo, suas aplicações em conversores interleaved e a lei de controle
preditivo proposta.
As técnicas de controle estudadas nas etapas anteriores são embarcadas em um
DSP e são mostrados os resultados de seus desempenhos nas simulações realizadas
no PSCAD/EMTDC ao longo do sexto caṕıtulo. Diversos cenários são estudados
quanto ao desempenho dos controladores perante perturbações de carga e de tensão,
além de outras análises.
Por fim, no sétimo caṕıtulo são elencadas as conclusões dos trabalhos tendo em
vista os objetivos e estudos realizados ao longo do mesmo. Propostas de trabalhos




Neste caṕıtulo serão apresentados a estrutura do sistema estudado, a topologia
do conversor interleaved e suas aplicações, além de sua modelagem matemática e
aspectos relacionados a sua resposta no domı́nio da frequência em função do número
de fases.
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2.1 Microrrede Hı́brida - LEMT
Microrredes são definidas em [1] como um grupo de cargas e recursos energéticos
distribúıdos (Distributed Energy Resources - DER) interconectadas cuja localidade
esteja eletricamente delimitada e que opere como uma única entidade controlável
podendo estar conectado ou desconectado da rede elétrica.
Diversos estudos sobre microrredes têm sido realizados na última década devido
ao aumento da inserção de geração distribúıda nos sistemas elétricos [1–6]. Isto
ocorre devido aos avanços nas tecnologias relacionadas aos sistemas fotovoltaicos[7–
10] e eólicos[11–16] bem como aos avanços na eletrônica de potência [17–20]. Além
disso, o custo destas gerações vem se tornando cada vez mais competitivos[1] perante
um cenário global de avanços de poĺıticas de redução das emissões de carbono[21].
Quando implementadas em topologias de corrente alternada (CA) , esses sistemas
podem apresentar problemas referentes, por exemplo, à qualidade da energia e à
regulação de frequência [4–6]. Uma variação das microrredes CA operando com
frequências mais altas é encontroada na literatura [2] com a vantagem da redução
do tamanho e do peso dos equipamentos, embora esteja limitada a aplicações locais
devido ao fato de que nesta topologia as perdas aumentam significativamente com
o aumento da área atendida pela microrrede[2].
Microrredes baseadas em corrente cont́ınua (CC) são amplamente utilizadas em
sistemas de telecomunicações e em véıculos elétricos [2] e têm sido propostas para
superar os problemas relacionados a microrredes CA [5, 6, 22, 23] e para obter uma
melhor integração com componentes de natureza CC como geração fotovoltaica,
sistemas de armazenamento de energia e cargas eletrônicas[5, 6, 22].
Com o intuito de aproveitar as vantagens das microrredes CA e CC, diminuindo
a necessidade de múltiplas conversões CC-CA, diversos trabalhos têm sido realizados
propondo a utilização das chamadas microrredes h́ıbridas[2, 3, 24–28].
Um método para implementar esse tipo de sistema é proposto em [25] e consiste
da utilização do elo CC do conversor Back-to-Back, que conecta a microrrede CA
à rede elétrica, como um barramento do qual será derivada a microrrede CC [25].
Essa configuração pode adicionar a necessidade da utilização de um conversor CC
para atuar como uma interface de tensão, com capacidade de fluxo de potência
bidirecional, com o objetivo de adequar os ńıveis de tensão [25].
Neste contexto de evolução da geração distribúıda, avanço nas tecnologias de
sistemas de energias renováveis e do desenvolvimento das microrredes como uma
mudança de paradigma nos sistemas de energia, o Laboratório de Eletrônica de
Potência e Média tensão (LEMT) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
tem desenvolvido diversos trabalhos pioneiros [12–14, 29–32].
Como descrito no caṕıtulo anterior, a principal motivação é o desenvolvimento
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da microrrede h́ıbrida do LEMT e a necessidade de realizar um estudo aprofundado
com o objetivo de projetar um conversor capaz de desempenhar uma interface de
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Figura 2.1: Estrutura da microrrede h́ıbrida do LEMT.
A figura 2.1 mostra a estrutura geral desta microrrede onde um conversor Back-
to-Back é utilizado para implementar uma interface de fluxo de potência(Power
Flow Interface - PFI) entre a microrrede CA e a rede elétrica. Esta interface possui
um elo CC de 980V onde será conectado um conversor CC interleaved bidirecional
para realizar a interface de potência com a microrrede CC.
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2.2 Topologia do Conversor Interleaved
A topologia do conversor interleaved bidirecional de N fases é mostrada na fi-
gura 2.2. Ela consiste de N células semicondutoras bidirecionais em paralelo, cada
uma com seu respectivo indutor de comutação (L1, ..., LN). Assim, obtém-se um
conversor estático com alta confiabilidade devido ao fato de que a corrente da carga
(io) é dividida entre as fases. Com isso, mesmo se ocorrer um defeito em uma das
fases o sistema continua operando [33, 34]. Outra caracteŕıstica deste conversor é
a redução de peso que é obtida com a diminuição do capacitor de sáıda devido ao
baixo ripple da corrente de sáıda (iLL) do conversor [35–38]. Tal redução de ripple
ocorre devido à estratégia de modulação que será tratado na próxima seção. Outra
vantagem da utilização deste conversor é a redução das chamadas emissões de rúıdos


















Figura 2.2: Topologia do conversor interleaved bidirecional de N fases.
As grandezas associadas a este conversor são definidas a seguir:
vg - Tensão de entrada do conversor (neste trabalho esta é a tensão do elo CC
do PFI)
vc - Tensão de sáıda do conversor (neste trabalho esta é a tensão do barramento
da microrrede CC)
iLn (n = 1, . . . , N) - Correntes das fases.
iLL - Corrente de sáıda.
Ln (n = 1, . . . , N) Indutâncias das fases.
C - Capacitância de sáıda do conversor.
Sn (n = 1, . . . , N) - pulsos de chaveamento das N fases do conversor.
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O conversor interleaved foi originalmente proposto em 1971[40] para aplicações
aeroespaciais em propulsores a jato. O objetivo principal era construir uma fonte
de potência regulada com alta confiabilidade e com redução de peso. Outros traba-
lhos subsequentes são encontrados na literatura para aplicações similares [33, 34].
Na década de 90 as aplicações de fontes reguladas continuam sendo predominantes,
porém são realizados estudos referentes tanto à redução do ripple da corrente de
sáıda (iLL) quanto à frequência de chaveamento [35–38]. Nos anos 2000 as aplicações
desta topologia de conversor se multiplicaram. São encontradas publicações nas
áreas de células combust́ıveis[41–44], véıculos elétricos [45–49] e sistemas de arma-
zenamento de energia [50–55].
2.2.1 Modulação do Conversor Interleaved
A técnica de modulação PWM utilizada neste trabalho consiste de um sinal
modulante que para cada fase do conversor tem um sinal modulador defasado de
2π
N
(rad), onde N é o número de fases do conversor. A figura 2.3 mostra as formas
de ondas das portadoras triangulares (a) defasadas e os pulsos de chaveamento (b)
produzidos por essa estratégia de chaveamento.
(a)











Ciclo de trabalho (D = 33,3%)
(b)
tempo (us)




Figura 2.3: Estratégia de modulação PWM do conversor interleaved. Portadoras
defasadas (a) e pulsos de chaveamento(b).
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Ao utilizar esta técnica, os pulsos da modulação PWM de cada fase do conversor
ficam defasados de tal forma a produzir correntes cujas formas de onda podem ser
visualizadas no exemplo das figuras 2.4 e 2.5. Na figura 2.4(a) percebe-se que os




exemplo foi utilizado N = 3 e o ciclo de trabalho em regime permanente D = 60%.
O conteúdo harmônico das correntes de fase pode ser visto na figura 2.4(c), onde
cada harmônico é um múltiplo inteiro da frequência de chaveamento. A redução do
ripple na corrente de sáıda ILL (figura 2.4(b)) ocorre graças ao cancelamento parcial
do conteúdo harmônico como visto na figura 2.4(d). Neste exemplo, para um ripple
de 20% nas correntes de fase, obtém-se uma corrente de sáıda com ripple de 1.5%.
Tempo (us)
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Figura 2.4: Análise harmônica do ripple de corrente (D = 60%). Correntes de fase
(a), corrente de sáıda (b), conteúdo harmônico das correntes de fase (c) e da corrente
de sáıda (d).
Um fenômeno interessante ocorre quando, em um cenário semelhante ao descrito
no parágrafo anterior, utiliza-se um ciclo de trabalho D = 66, 66%. Neste caso
percebe-se que os ripples de cada corrente (iL1 , iL2 e iL3) continuam defasados e com
20% para cada fase (figura 2.5(a)). Seus conteúdos harmônicos podem ser vistos na
figura 2.5(c). Contudo, observa-se a redução total do ripple na corrente de sáıda
ILL (figura 2.5(b)). Isto ocorre graças ao cancelamento total do conteúdo harmônico
11
como visto na figura 2.5(d).
Tempo (us)
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Redução total do ripple
Figura 2.5: Análise harmônica do ripple de corrente (D = 66.6%).Correntes de fase
(a), corrente de sáıda (b), conteúdo harmônico das correntes de fase (c) e da corrente
de sáıda (d).
A principal questão que surge desta observação é o quanto de redução do ripple
da corrente de sáıda (iLL) ocorre nestes conversores dado um ponto de operação
(D = vc/vg) e um número de fases (N). Na década de 90 foram desenvolvidos
trabalhos [35–37] que determinaram com precisão as curvas de redução de ripple do
conversor interleaved.Em [36, 37] é proposto um algoritmo para a obtenção destas
curvas para um caso genérico de um conversor de N fases.
As figuras 2.6, 2.7 e 2.8 mostram as curvas de redução de ripple para diferentes
números de fases (N).
A figura 2.6 mostra o fator de redução percentual do ripple da corrente de sáıda
do conversor interleaved em relação ao ripple da corrente de um conversor CC
convencional (N = 1). Três observações surgem destas curvas:
1 - Observa-se uma simetria na redução percentual do ripple em torno do ponto
de operação (D = 50%), independente do número de fases N .
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2 - Existem certos pontos de operação onde ocorre um total cancelamento do
ripple da corrente de sáıda, como visto no exemplo da figura 2.5.
3 - À medida que o numero de fases (N) aumenta, a quantidade de pontos onde
a observação anterior ocorre aumenta.
Os pontos de operação descritos no item 2 e 3 podem ser determinados segundo




, n = 1, . . . , N − 1 (2.1)
Onde, Dno (N) são os N − 1 valores de ciclo de trabalho onde ocorre o total
cancelamento do ripple da corrente de sáıda (iLL) para um conversor de N fases.
Ciclo de Trabalho (%)




























Figura 2.6: Fator de redução do ripple da corrente de sáıda em função do ciclo de
trabalho.
Na figura 2.7 são mostradas as curvas do ripple normalizado da corrente de sáıda
iLL) em função do ciclo de trabalho para diferentes valores de N . Como observado
anteriormente, os pontos onde o ripple é nulo são descritos pela equação (2.1).
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(a)
Ciclo de Trabalho (%)






























Figura 2.7: Ripple normalizado da corrente de sáıda em função do ciclo de trabalho.
O valor normalizado do conteúdo RMS das componentes harmônicas da
frequência de chaveamento também pode ser computado para diferentes valores de
N , como mostrado na figura 2.8. Através destas curvas explica-se o fenômeno ob-
servado na figura 2.5(d).
(b)
Ciclo de Trabalho (%)






























Figura 2.8: Conteúdo RMS do ripple normalizado da corrente de sáıda função do
ciclo de trabalho.
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2.2.2 Desequiĺıbrio das Correntes de Fase
A grande desvantagem do conversor interleaved é o desequiĺıbrio das correntes
de fase, frequentemente este fenômeno é tratado na literatura [56, 57], devido a
pequenas variações no ciclo de trabalho de cada perna do conversor e também a
valores de indutância ligeiramente diferentes em cada fase.
Em [56] é proposto um método que reduz o desequiĺıbrio das correntes de fase
do conversor. No entanto, o ripple destas correntes é bastante elevado o que pode
ser prejudicial para os indutores além de, necessariamente aumentar o ripple da
corrente de sáıda (ILL).
Outra abordagem é a utilização de indutores magneticamente acoplados [51, 57–
59].De acordo com [57], esta abordagem aumenta a eficiência do conversor entre 2% e
6% além de reduzir o desequiĺıbrio de corrente. No entanto, a topologia se torna mais
complexa e o conversor mais pesado. Estratégias para superar esse problema através
de técnicas de controle são descritas na literatura[60, 61] e envolvem o aumento da
complexidade da implementação digital.
Neste trabalho as técnicas de controle estudadas nos caṕıtulos 3, 4 e 5 possuem
a capacidade de evitar o desequiĺıbrio de corrente.
2.2.3 Modelo Matemático
A figura 2.9 mostra o circuito equivalente do conversor interleaved de N fases.
Onde, d1,. . . ,dn são os ciclos de trabalho das N fases, respectivamente e IMcc é o
modelo equivalente da microrrede CC vista como uma fonte de corrente não con-
trolada. O dimensionamento dos parâmetros do filtro do conversor interleaved é













𝐿1 𝑖𝐿1  
𝐿𝑁  𝑖𝐿𝑁  
𝑑𝑁𝑣𝑔  𝑖𝑀𝑐𝑐  
Figura 2.9: circuito equivalente do conversor interleaved de N fases.
A partir deste circuito equivalente obtém-se o modelo médio de grandes sinais
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através das leis de Kirchoff, como mostrado nas equações (2.2) e (2.3):
− dnvg + Ln
diLn
dt
+RniLn + vc = 0 (2.2)
N∑
k=1




Utilizando a transformada de Laplace nas equações (2.2) e (2.3) obtém-se o modelo
médio no domı́nio da frequência:
− dn(s)Vg + (Lns+Rn)ILn + Vc(s) = 0 (2.4)
N∑
k=1
ILn − Io(s)− CsVc(s) = 0 (2.5)
Como nas aplicações de conversores interleaved deseja-se evitar o problema de de-
sequiĺıbrio de corrente, utilizam-se indutores com mesma indutância. Logo as apro-
ximações L1 = L2 = · · · = LN = L e R1 = R2 = · · · = RN = R serão utilizadas.
Considerações sobre variações de valores de indutância serão discutidas nos próximos















Substituindo (2.7) em (2.5), tem-se:∑N
k=1 dn(s)Vg −NVc(s)
(Ls+R)
− Io(s)− CsVc(s) = 0 (2.8)
N∑
k=1
dn(s)Vg −NVc(s)− (Ls+R)Io(s)− (Ls+R)CsVc(s) = 0 (2.9)
N∑
k=1



























é a função de transferência que governa a dinâmica
do ganho em malha aberta entre o ciclo de trabalho médio DN(s) do conversor e a










é a impedância de sáıda em malha aberta do
conversor interleaved de N fases.
Considerando V g como um parâmetro fixo da planta nas equações (2.2) e (2.3),
obtém-se o sistema de equações de estado (2.14) que governa a dinâmica do conver-
sor. Esse sistema será importante para as discussões quanto à proposta de controle
por retroalimentação de estado adaptativa que será apresentado no próximo caṕıtulo.
As considerações pertinentes quando Vg não é um parâmetro fixo da planta também
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A partir do sistema de equações de estado (2.14) obtém-se as funções de trans-
ferência de malha aberta que governam a dinâmica de todos os estados do sistema:
A equação (2.15) mostra função de transferência de segunda ordem que relaciona
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A equação (2.16) é a função de transferência de segunda ordem que rege o efeito






A equação 2.17 é a função de transferência de terceira ordem que rege a dinâmica
da corrente de uma fase qualquer ILn(s) devido à ação do ciclo de trabalho dn(s)
nesta mesma fase. Uma observação interessante que surge desta equação é o fato
de que quanto maior o número de fases N mais próximos se tornam os zeros e os
polos que são ráızes de (CLs2 +RCs+ (N − 1)) e de (CLs2 +RCs+ (N)), respec-
tivamente. Isso se deve ao fato que à medida que N aumenta o fator N − 1 do





2 +RCs+ (N − 1))
(CLs2 +RCs+N) (Ls+R)
(2.17)
Consequentemente, esta aproximação entre os polos e zeros mencionados diminui a
amplitude dos modos de vibração associados aos polos e o efeito de primeira ordem
da parcela 1
(Ls+R)
se torna dominante. Essa aproximação será utilizada no projeto
de controle no capitulo três. Um estudo mais aprofundado sobre essa observação
será feito nas próximas seções.
A equação 2.18 é a função de transferência que descreve o efeito do ciclo de tra-
balho de uma fase k qualquer na dinâmica da corrente ILn(s) de uma outra fase n.
Isso se deve ao fato de que as equações diferenciais que descrevem a dinâmica das
correntes de fase são influenciadas pela tensão de sáıda Vc(s) que, por sua vez, tem
sua dinâmica influenciada pelos ciclos de trabalhos das N fases do conversor como
observado em (2.15),(2.11). Este efeito, do ponto de vista de controle, é conside-
rado uma perturbação e consideração sobre suas consequências serão discutidas nos







A equação 2.19 é a função de transferência que descreve a dinâmica da corrente de








As equações 2.20 e 2.21 regem as dinâmicas da corrente de fase ILn(s) e da corrente













2.2.5 Sobre o efeito do número de fases no domı́nio da
frequência
Através das equações (2.15), (2.16) e (2.17) foram realizadas as seguintes análises
no domı́nio da frequência.
A figura 2.10 mostra a resposta em frequência da função de transferência apresen-
tada em (2.15) para diversos valores de N . Nota-se que a frequência de ressonância
do sistema em malha aberta aumenta à medida que o valor de N é incrementado.
Além disso, o ganho de baixas frequências diminui.
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Figura 2.10: Efeito do número de fases na resposta em frequência da tensão de sáıda.
Modulo do ganho em dB (a) e fase em graus (b).
A figura 2.11 mostra a resposta em frequência da função de transferência Vc(s)
Io(s)
apresentada em (2.16) para diversos valores de N . Nota-se que neste caso frequência
de ressonância do sistema em malha aberta também aumenta à medida que o valor
de N é incrementado. Contudo, neste caso, a amplitude do pico de ressonância se
mantém praticamente a mesma (20dB). Além disso, o ganho de baixas frequências
diminui o que indica que a impedância de sáıda é diminúıda à medida que N au-
menta.
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Figura 2.11: Efeito do número de fases na resposta em frequência da tensão de sáıda
devido a uma perturbação da corrente de carga. Modulo do ganho em dB (a) e fase
em graus (b).
A figura 2.11 mostra a resposta em frequência da função de transferência
ILn (s)
dn(s)
apresentada em (2.17) para diversos valores de N . A observação feita na seção
anterior, quanto à proximidade dos zeros e dos polos referentes às equações de se-
gundo grau do numerador e do denominador de (2.17), respectivamente, é também
observada neste caso. Nota-se que à medida que o numero de fases N aumenta o
efeito ressonante daqueles polos e zeros é amortecido. As frequências de ressonância
observadas neste caso também aumentam à medida que N é incrementado. De fato,








































Figura 2.12: Efeito do número de fases na resposta em frequência das correntes de
fase. Modulo do ganho em dB (a) e fase em graus (b).
2.2.6 Sobre o efeito do número de fases nos modos de vi-
bração das correntes de fase
Após a análise final da seção anterior a pergunta que remanesce é: o quanto
aproximação descrita em (2.22) é valida. Ou seja, o quanto o reśıduo dos polos que
foram desconsiderados afetam a dinâmica das correntes de fase iLn .
Deste questionamento surge a primeira contribuição deste trabalho que é a
métrica de quantificação do efeito dos modos de vibração das correntes de fase
do conversor interlevaed em função do número de fases N segundo o cálculo dos
reśıduos do polos associados a estes modos de vibração.
Esta métrica (2.23) é baseada na razão RMR (Residue Module Ratio) entre o
módulo do reśıduo dos polos complexos (res(pc)) e o módulo do reśıduo do polo real






Para realizar o cálculo anaĺıtico desta métrica, será utilizada a aproximação
R = 0, ou seja, as resistências em série com as indutâncias de fase são consideradas
nulas, visto que em casos práticos seus valores são muito pequenos. Assim sendo, a
função de transferência a qual se deseja quantificar os reśıduos é:
H(s) =
Vg (CLs
2 + (N − 1))
Ls (CLs2 +N)
(2.24)
















Onde, Ao, A1 e A2 são os reśıduos do polo real e dos polos complexos, respectiva-






























Utilizando (2.30) e (2.31) em (2.23) obtém-se o valor anaĺıtico do RMR:
RMR =
1
2 (N − 1)
(2.32)
A figura 2.13 mostra a avaliação da métrica apresentada em (2.23) para valores
de N entre 2 e 16. Em (a) é apresentado o valor absoluto da parte imaginária
dos polos e dos zeros complexos da função de transferência de malha aberta (2.17).
Observa-se que à medida que N aumenta, a distância entre estes valores absolutos
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diminui, assim como era esperado segundo as seções anteriores. Em (b) é mostrada
a diminuição desta distância e do valor absoluto do reśıduo dos polos complexos de
(2.17) em função do parâmetro N . Por fim, ao utilizar a métrica proposta observa-se
em (c) a diminuição da razão entre o reśıduo destes polos e o reśıduo do polo real
associado à parcela 1
Ls+R
. Assim, conclui-se que à medida que N aumenta o polo
real se torna dominante e a aproximação (2.22) é verdadeiramente válida.
(a)
Número de Fases (N)











parte imaginária dos zeros complexos
parte imaginária dos polos complexos
(b)
Número de Fases (N)






distância entre as partes imaginárias
residuo dos polos complexos
(c)
Número de Fases (N)





Razão entre os residuos
Figura 2.13: Análise do reśıduo dos polos complexo: valor da parte imaginária dos
polos e dos zeros em função do numero de fases (a), distância ente os polos e os
zeros em função do número de fases (b) e razão entre os reśıduos segundo a métrica
(2.32) (c).
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2.3 Conclusões do Caṕıtulo
A revisão bibliográfica mostrou que tanto o fenômeno de minimização e cancela-
mento de ripple quanto à modelagem do conversor são bem descritos na literatura.
Algumas observações destacam-se desta revisão: a dinâmica das correntes de fase é
influenciada pelos ciclos de trabalho de outras fases, o número de fases do sistema
influencia na dinâmica da planta e, portanto deverá ser considerado no projeto de
controle.
A descrição do efeito dos modos de vibração complexos nas correntes de fase em
função do número de fases não é encontrada na literatura e neste caṕıtulo foi pro-
posta uma métrica que mostra que o reśıduo dos polos associados a estes modos de
vibração é diminúıdo à medida que se aumenta o número de fases. Desta conclusão
surge uma aproximação importante para o projeto de controle.
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Caṕıtulo 3
Projeto de Controle Linear
Neste caṕıtulo será apresentado o estado da arte do controle linear de conversores
interleaved e o projeto dos reguladores de corrente e tensão. Além disso, serão
discutidos aspectos relacionados à capacidade de rejeição de perturbações de carga
e suas limitações. Uma análise de estabilidade relacionada ao efeito dos modos de
vibração complexos na dinâmica do sistema é apresentada ao final.
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3.1 Estado da Arte do Controle Linear de Con-
versores Interleaved
As técnicas de controle linear encontradas na literatura sobre conversores in-
terleaved podem ser divididas em dois grupos quanto à garantia do equiĺıbrio das
correntes de fase. No primeiro grupo o problema do desequiĺıbrio das correntes
de fase não é um dos objetivos de controle [56, 62], nestes casos utilizam-se outras
técnicas para garantir a divisão de corrente de carga igualmente entre as cargas como
foi visto no caṕıtulo anterior [51, 56–59]. No segundo grupo, dentre os objetivos de
controle está inclúıdo a garantia do equiĺıbrio das correntes de fase [42, 60, 63–70].
A técnica de controle mais simples utilizada em conversores interleaved pode ser







Figura 3.1: Controle linear de tensão fornecendo o ciclo de trabalho médio.
O regulador de tensão rastreia o ciclo de trabalho médio para as fases do conversor
de tal forma a garantir erro zero em regime permanente [56]. Porém, sua resposta
dinâmica é lenta. Além disso, esta estratégia não garante a distribuição igualitária
da corrente de carga entre as fases.
Em [63] é utilizada uma técnica que adiciona uma variação no ciclo de trabalho
em cada fase a depender do ńıvel de desequiĺıbrio. No entanto, só há garantia do
equiĺıbrio de corrente para um conversor bifásico. Em [64], uma abordagem similar
é utilizada para garantir a distribuição igualitária de corrente entre as fases.
Em [62], é apresentada uma estratégia semelhante à mostrada na figura 3.1 com
a adição de uma técnica para diminuição do efeito do desequiĺıbrio. Contudo, em
casos em que o conversor opere com cargas de valores baixos em relação à carga
nominal, a distribuição da corrente de carga entre as fases não ocorre igualmente.
Em [60] uma técnica similar à apresentada em [63] é utilizada porém sua com-
plexidade de implementação é maior. O equiĺıbrio de corrente é garantido para um
conversor de N fases, mas apenas resultados de um conversor bifásico são mostrados.
Uma forma de melhorar a resposta dinâmica do sistema em malha fechada é
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mostrada na figura 3.2 e consiste da adição de uma malha de controle interno da
corrente de sáıda (iLL).Em [71] esta técnica de controle é utilizada em um sistema de
armazenamento de energia e em [42] em um conversor de quatro fases alimentando
uma carga resistiva. No entanto, o problema de desequiĺıbrio de corrente não é













Figura 3.2: Controle linear de tensão em cascata com o controle de corrente de sáıda
do conversor.
A estratégia de controle mais utilizada em conversores interleaved é mostrada
na figura 3.3 [63, 67, 68, 71–75]. Nela um regulador externo de tensão fornece uma
referência de corrente para um conjunto de N reguladores internos de corrente.
Embora esta abordagem adicione mais controladores no sistema, ela garante tanto
a regulação de tensão quanto regulação das correntes de fase, o que por sua vez











Controle de Corrente da Fase 1 
Controle de Corrente da Fase N 
𝑑𝑁 
Controle 
 de Tensão 
Figura 3.3: Controle linear de tensão em cascata com N controladores de corrente
para cada fase do conversor.
Em todos esses trabalhos[63, 67, 68, 71–75], tanto a modelagem da planta quanto
o projeto de controle são pouco, ou até mesmo nada, discutidos. Tendo em vista
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que esta estratégia é a mais utilizada na literatura, ela foi selecionada como a base
de comparação para as duas propostas de controle deste trabalho.
Nas próximas seções serão discutidos aspectos quanto ao projeto de controle
desta estratégia e suas limitações. Após estes estudos serão apresentados os apri-
moramentos realizados nesta técnica com a finalidade de superar estas limitações
configurando, assim, a primeira proposta de controle deste trabalho.
O sistema elétrico no qual serão feitas as análises de controle estudadas nestas
seções é mostrado na figura 3.4.
𝑣𝑔 
Elo CC  
do PFI 
𝑣𝑐 
Elo CC  da 











𝑖𝐿𝐿  𝑖𝑜 𝑖𝑔  













com portadoras defasadas  
𝑣𝑐 
𝑖𝐿𝑛  
Figura 3.4: Sistema elétrico com o conversor interleaved operando como interface
de potência entre barramentos CC utilizando o controle linear.
3.2 Projeto dos Controladores
Os ganhos dos controladores da figura 3.3 serão projetados baseados na modela-
gem do conversor interleaved apresentada no caṕıtulo 2 e na metodologia proposta
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Figura 3.5: Modelo linear do sistema de controle em cascata em malha fechada.
A figura 3.5 mostra o diagrama de blocos do sistema linear em malha fechada
considerando a estratégia de controle apresentada na figura 3.3. O objetivo do
problema de controle é projetar os ganhos (Kpv, Kiv, Kpc e Kic) dos reguladores de
corrente e de tensão. Para isso será feita uma primeira aproximação considerando
que as indutâncias e resistências de cada fase são iguais. A tabela 3.1 mostra os
parâmetros do conversor utilizados neste trabalho. O dimensionamento do filtro do
conversor interleaved é apresentado no Apêndice A.
Tabela 3.1: Parâmetros do conversor para o projeto de controle linear.
Potência Nominal (Pbase) 150 kW
Corrente Nominal (Ibase) 333 A
Tensão de Sáıda Nominal (Vbase) 450 V
Tensão de Entrada Nominal (Vg) 980 V
Resistência de Fase (R) 0.05 Ω
Indutância de Fase (L) 2.0 mH
Capacitância do Elo CC (C) 3.3 mF
Número de Fases (N) 3
Frequência de Chaveamento (fs) 5 kHz
3.2.1 Projeto do controle interno de corrente
O sistema em malha fechada do controle de corrente de fase é mostrado na figura
3.6. A planta é a função de transferência
ILn (s)
dn(s)
. A segunda aproximação feita para
o projeto dos ganhos do controlador de corrente é a consideração que o reśıduo dos
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Planta  Controle  
de Corrente 
Figura 3.6: Modelo linear do sistema em malha fechada para o projeto de controle
de corrente de fase.
Esta aproximação está embasada na métrica (2.23) apresentada no caṕıtulo ante-
rior. Assim, pode-se considerar a simplificação do sistema linear mostrado na figura












Planta Aproximada Controle  
de Corrente 
Figura 3.7: Modelo linear simplificado do sistema em malha fechada para o projeto
de controle de corrente de fase.
Em [76] é apresentada uma metodologia na qual a escolha dos ganhos Kpc e Kic
depende dos parâmetros da planta (Vg, L, R) e da largura de banda desejada do









Como parâmetro de projeto, a largura de banda em hertz deve ser menor ou igual





A figura 3.8 mostra a resposta em frequência do sistema de controle de corrente em
malha fechada utilizando o modelo apresentado na figura 3.5 e o ajuste de controle
proposto em (3.1) e (3.2).
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Figura 3.8: Resposta em frequência do sistema de controle de corrente em malha
fechada. Módulo do ganho em dB com o efeito da ressonância em ωrc (a) e fase em
graus (b).
A largura de banda da resposta em frequência do sistema de controle de corrente
em malha fechada está de acordo com o valor requerido ωc. No entanto, observa-se
um pico de ressonância na frequência ωrc = 525rad/s cuja natureza são justamente
os polos e zeros desprezados para a simplificação do projeto de controle. O efeito
da largura de banda ωc na amplitude deste pico de ressonância será discutido no
caṕıtulo sobre análise de estabilidade.
3.2.2 Projeto do controle externo de tensão
Tendo projetado os ganhos do controlador de corrente de tal forma a obter a
resposta de malha fechada desejada, o ajuste dos ganhos do regulador da tensão de
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sáıda é feito utilizando a mesma metodologia proposta em [76] utilizando o modelo

















Malha Fechada de Corrente  Controlador 
De Tensão 
Figura 3.9: Modelo linear aproximado para o projeto de controle da tensão de sáıda.
É amplamente conhecido na literatura que na utilização de controladores em
cascata, o controlador mais externo tem que ser muito mais lento que o controlador
mais interno. Ou seja, a largura de banda do sistema de controle de tensão em
malha fechada de tensão (ωv) precisa ser muito menor que a largura de banda dos
sistema de controle de corrente em malha fechada (ωc). A obediência a esta condição





Isto significa que a frequência de corte do controle de tensão está uma década abaixo
da frequência de corte do controle de corrente.
Este critério traz mais uma vantagem que é o fato de que se a malha de controle
de corrente é muito mais rápida do que o controle de tensão, então a dinâmica do
sistema de controle de corrente em malha fechada pode ser aproximado do ponto de
vista de projeto de controle como um ganho unitário.
Desta forma, o problema de controle a ser solucionado segundo a metodologia

















do Controle de Corrente 
Figura 3.10: Modelo linear simplificado para o projeto de controle da tensão de
sáıda.
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Neste caso, segundo [76] apenas um controlador proporcional Kpv é necessário





Contudo, em aplicações práticas haverá um erro de regime devido às perdas do
conversor. Assim, é necessário a utilização de um ganho integral Kic de tal forma a









Figura 3.11: Modelo do elo CC para o projeto de controle da tensão de sáıda.
Em conversores de eletrônica de potência o elo CC possui uma alta resistência em
paralelo para descarregar os capacitores do elo quando necessário, como mostrado
na figura 3.11. De fato, quanto maior a potência de operação do conversor, menor
é o efeito desta resistência e ela pode ser desprezada na modelagem. Contudo, do
ponto de vista prático, ela pode ser considerada apenas para a obtenção do ganho
integral segundo a metodologia proposta em [76].
Como Rc é tipicamente uma resistência de valor muito elevado (na ordem de





O ajuste de ganhos proposto em (3.5) e (3.6) garante a largura de banda em malha
fechada ωv desejada como mostrado na figura 3.12, mesmo com as considerações
feitas para a simplificação do projeto. Porém, a rejeição ao efeito da perturbação de
carga não é considerada neste caso.
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Figura 3.12: Resposta em frequência do sistema de controle de tensão em malha
fechada. Módulo do ganho em dB com o efeito da ressonância em ωrc (a) e fase em
graus (b).
3.3 Análise de Estabilidade
O estudo do projeto dos reguladores do controle em cascata das seções anteriores
mostrou que dado um critério de projeto para escolha dos parâmetros ωc e ωv é
posśıvel obter a largura de banda desejada do sistema em malha fechada tanto para
o controle de corrente quanto para o controle de tensão.
Três questões surgem destas análises: o quanto que a amplitude da ressonância
nas frequências ωrc e ωrv é afetada pela escolha dos parâmetros ωc e ωv, quais são os
limites da estabilidade do sistema com esta proposta de controle e qual a capacidade
do regulador de tensão no que diz respeito à rejeição de perturbações de carga. A
seguir, essas questões serão tratadas mostrando as limitações desta técnica.
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3.3.1 Efeito da largura de banda nos modos de vibração da
malha de controle de corrente
Os modos de vibração complexos observados anteriormente afetam o sistema em
malha fechada de corrente quando se utiliza o controle linear apresentado na figura
3.5. A ressonância, na frequência ωrc, observada anteriormente (figura 3.8) pode ser
vista na figura 3.13.
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Figura 3.13: Resposta em frequência do sistema de controle de corrente em malha
fechada para diversos valores de largura de banda ωc. Módulo do ganho em dB com
o efeito da ressonância em ωrc (a) e fase em graus (b).
Neste caso são utilizados diversos valores de ωc e observa-se que à medida que
valor de ωc aumenta, a amplitude da ressonância na frequência ωrc diminui. Isto
ocorre, pois o objetivo de um regulador com largura de banda ωc é manter o ganho
da resposta em frequência do sistema em malha fechada o mais próximo de 0 dB
ao longo da faixa de frequências inferior à ωc. Dada um tamanho de faixa fixo para
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uma determinada análise, o regulador é mais eficiente nesta função à medida que
sua banda aumenta.
Isto ocorre, pois o objetivo de um regulador com largura de banda ωc é manter
o ganho da resposta em frequência do sistema em malha fechada o mais próximo de
0 dB ao longo da faixa de frequências inferior à ωc. Dada um tamanho de faixa fixo
para uma determinada análise, o regulador é mais eficiente nesta função à medida
que sua banda aumenta.
Isto significa que a dinâmica da resposta ao degrau do sistema de controle de
corrente apresenta um overshoot menor à medida que a ressonância em ωrc é amorte-
cida como pode ser visto na curva da figura 3.14 (a). Em (b) é mostrada a amplitude































Figura 3.14: Overshoot percentual de corrente em função da largura de banda ωc(a)
e amplitude do ganho em dB do sistema de controle de corrente em malha fechada
na frequência de ressonância ωrc em função da largura de banda ωc(b).
Outra observação importante quanto ao ajuste de controle proposto em (3.1) e
(3.2) é mostrado na figura 3.15. A margem de fase do sistema de controle de corrente
em malha fechada é mantida em valores muito próximos de 90o independente do
parâmetro ωc. Este alto valor de margem de fase é uma das grandes vantagens da
























Figura 3.15: Margem de fase do sistema de controle de corrente em malha fechada
em função da largura de banda ωc.
3.3.2 Efeito da largura de banda nos modos de vibração da
malha de controle de tensão
O mesmo efeito observado na seção anterior pode ser visualizado na figura 3.16.
Nela, a amplitude da ressonância na frequência ωrv também é reduzida com o au-
mento do valor de ωv.
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Figura 3.16: Resposta em frequência do sistema de controle de tensão em malha
fechada para diversos valores de largura de banda ωv. Módulo do ganho em dB com
o efeito da ressonância em ωrc (a) e fase em graus (b).
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No entanto, para valores maiores de ωv, começa-se a aparecer outro pico de
ressonância, o que influencia no overshoot de tensão. A curva deste overshoot em
função do parâmetro ωv é mostrado na figura 3.17 (a). Observa-se que em deter-
minado ponto (a partir de 1600 rad/s) mesmo com a diminuição da amplitude de
































Figura 3.17: Overshoot percentual da tensão de sáıda em função da largura de banda
ωv(a) e amplitude do ganho em dB do sistema de controle de corrente em malha
fechada na frequência de ressonância ωrv em função da largura de banda ωv(b).
Quanto à margem de fase do sistema de controle de corrente, observa-se que
para baixos valores de ωv, altos valores de margem de fase são obtidos, mas são
rapidamente reduzidos à medida que ωv aumenta.
Comportamento semelhante ao descrito sobre o overshoot de tensão (figura 3.17
(a)) pode ser visualizado na figura 3.18, onde uma inflexão na curva da margem de

























Figura 3.18: Margem de fase do sistema de controle de tensão em malha fechada
em função da largura de banda ωv.
De fato, a boa prática de controle recomenda que em topologias de controle em
cascata se respeite o critério apresentado em (3.4). Porém, caso seja necessário violá-
lo, com o intuito de tornar malha de controle de tensão mais rápida, é necessário
levar em consideração os efeitos discutidos nesta seção (figura 3.15, 3.16 e 3.18).
3.3.3 Efeito da perturbação de carga
Uma importante questão associada ao regulador de tensão é o quão rápido este
controlador é capaz de rejeitar uma perturbação de carga. A figura 3.19 mostra
o modelo utilizado para estudar o efeito desta perturbação na tensão de sáıda vc




















Figura 3.19: Modelo linear do sistema de controle de tensão para análise do efeito
das perturbações de carga.
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Considere, como mostrado na figura 3.19 que a resposta em malha fechada do
controle de corrente e o regulador de tensão sejam observados para essa análise como










Baseado na figura 3.19 e utilizando (3.7), pode se obter a função de transferência























Cs3 + Cωcs2 +NωcKpvs+NωcKiv
(3.10)









Através da função de transferência (3.11) pode se analisar o quanto a perturbação
Io(s) afeta a tensão de sáıda Vc(s) utilizando os ajuste dos ganhos propostos em
(3.1),(3.2),(3.4),(3.5) e (3.6).
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Figura 3.20: Resposta em frequência da rejeição de perturbação de carga do controle
de tensão: ganho em dB(a) e fase em graus(b). Resposta em frequência do sistema
de controle de tensão: ganho em dB(a) e fase em graus(b).
A figura 3.20 apresenta a resposta em frequência da função de transferência (3.9).
Observa-se em (a) que o caráter de rejeição da perturbação Io(s) utilizando os ganhos
da metodologia proposta em [76] só é efetivo para frequências muito baixas (abaixo
de 0.1 rad/s). Isso significa que o controle externo de tensão é muito lento para
rejeitar perturbações de carga.
Em (c) e (d) é mostrada a resposta em frequência do controle de tensão em
malha fechada (azul) e a reposta em frequência desejada (vermelho) com a largura
de banda ωv. Observa-se que a largura de banda do sistema em malha fechada
está de acordo com o critério de projeto definido. No entanto, ele apresenta um
comportamento ressonante na frequência ωrv devido ao efeito dos polos complexos
da malha de corrente. Esse efeito voltará a ser discutido no caṕıtulo sobre análise
de estabilidade.
A figura 3.21 mostra o afundamento na tensão de sáıda vc devido a uma per-
turbação de carga de 1 pu . O tempo que o regulador de tensão leva para rejeitar a
perturbação e recolocar o sistema na tensão nominal é de 100 segundos.
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Figura 3.21: Afundamento de tensão devido a uma perturbação de carga em degrau
de 1 pu.
Além disso, o afundamento de tensão observado é de 0.7 pu o que é inviável do
ponto de vista prático. Isso demonstra que o ajuste do regulador de tensão utilizando
o método proposto em [76] é completamente inviável, pois a capacidade de rejeitar
perturbações é muito lenta. Destes problemas, podem-se enumerar três alternativas
de soluções: a primeira seria aumentar a inércia capacitiva do conversor. Essa
abordagem levaria a um afundamento de tensão menor. No entanto, isso implicaria
no aumento do custo conversor, além do fato de não influenciar no péssimo tempo
de resposta. A segunda alternativa seria aumentar o ganho integral do regulador de
tensão de tal forma a aumentar a banda de rejeição da figura 3.20 (a). Porém, isso
significaria um descompromisso com a largura de banda (ωv) do sistema de controle
em malha fechada. Para isso, propõe-se uma modificação no ganho integral Kiv










Cs3 + Cωcs2 + Cωcωvs+ Cωcωvγ
(3.13)
Os polos da função de transferência (3.13) são invariantes com relação ao valor
de capacitância e ao numero de fases, dependendo apenas do parâmetro γ, visto
que tanto ωc quanto ωv já foram determinados anteriormente. A partir da equação
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(3.14) pode ser realizado um estudo sobre efeito de γ e, portanto, o efeito de Kiv
nos polos da função de transferência (3.13).
s3 + ωcs
2 + ωcωvs+ ωcωvγ = 0 (3.14)
O root-locus da função de transferência (3.13) em função do parâmetro γ é apresen-
tado na figura 3.22.
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Figura 3.22: Root-Locus da função de transferência de malha fechada da perturbação
de carga em função do parâmetro γ.
Nela observa-se que o sistema se torna instável para valores de γ maiores que
ωc. Este ganho limite pode ser matematicamente observado utilizando γ = ωc em
(3.14).
s3 + ωcs
2 + ωcωvs+ ω
2
cωv = 0 (3.15)
Fazendo as substituições algébricas adequadas em 3.15, obtém-se:
(s+ ωc)(s
2 + ωvωc) = 0 (3.16)
A equação (3.16) mostra que ao utilizar o ganho γ = ωc os polos da função de
transferência (3.13) são:




A parte real dos polos conjugados p2,3 é zero o que demonstra matematicamente
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que o ganho limite (γ = ωc) faz com que os polos complexos estejam sobre o eixo
imaginário, ou seja, no limite da estabilidade.
As figuras 3.23 e 3.24 mostram a dinâmica da tensão de sáıda devido a uma
perturbação de 1 pu de carga, utilizando diferentes valores de γ. Na figura 3.23
a rejeição da perturbação de carga se torna muito mais rápida do que observado
anteriormente, à medida que parâmetro γ aumenta. Contudo, o afundamento de
tensão se mostra inalterado.
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Figura 3.23: Efeito do parâmetro γ no afundamento da tensão de sáıda devido à
perturbação de carga em degrau de 1 pu.
Para diminuir o afundamento de tensão é necessário elevar ainda mais o ganho γ
como mostrado na figura 3.24. Porém, ao fazê-lo, a resposta a uma perturbação de
carga se torna cada vez mais oscilatória. Isto ocorre devido ao fato de que os polos
de malha fechada da função de transferência (3.13) estão localizados na região mais
próxima do eixo imaginário no root-locus da figura 3.22.
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Figura 3.24: Efeito do parâmetro γ nas oscilações durante o afundamento da tensão
de sáıda devido à perturbação de carga em degrau de 1 pu.
A comparação entre as respostas no domı́nio da frequência da rejeição do controle
de tensão perante perturbações de carga pode ser visualizada na figura 3.25 (a) e
(b). Em (a) a curva verde (rejeição lenta) é a resposta em frequência com o ajuste do
ganho integral proposto em (3.6). Já a curva em azul (rejeição rápida) é a reposta




na figura 3.23 (curva em azul).
A resposta em frequência do sistema de controle de tensão em malha fechada
utilizando o ganho (3.12) com o mesmo valor de γ é mostrado (curva em azul) na
figura 3.25 (c) e (d). A curva tracejada mostra a resposta desejada do sistema e a
diferença entre a largura de banda desejada e a obtida (∆ω) é de 141 rad/s. Note
também que, a ressonância em ωrv continua presente mesmo com a modificação do
ganho Kiv.
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Figura 3.25: Comparação entre as respostas em frequência da rejeição de per-
turbação de carga do controle de tensão para os ajustes de ganho integral: ganho
em dB (a) e fase em graus (b). Efeito do ganho integral proposto na resposta em
frequência do sistema de controle de tensão: ganho em dB (a) e fase em graus (b).
A terceira alternativa para superar o problema da rejeição de perturbações de
carga é justamente retirar este objetivo de controle do regulador de tensão. Isto
significa que ele deverá apenas seguir uma referência de tensão de sáıda com erro
nulo e com a largura de banda desejada.
Para isso, é necessário que o esforço de controle para rastrear a parcela de re-
ferência de corrente, que é devida à perturbação de carga, seja fornecido por outra
malha de controle. É a partir desta alternativa que surge a solução da malha de
controle feedforward que será apresentada no próximo caṕıtulo.
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3.4 Conclusão do Caṕıtulo
Embora as aproximações feitas simplifiquem o modelo conversor, o projeto de
controle proposto se mostrou válido no que diz respeito à largura de banda do sistema
em malha fechada tanto para o regulador de corrente quanto para o regulador de
tensão. Entretanto, esta estratégia de controle apresentada na figura 3.3 não tem
boa capacidade de rejeitar perturbações de carga, além de ser senśıvel ao efeito dos
polos complexos de (2.17).
O efeito de acoplamento dos ciclos de trabalho nas correntes de fase mostrado
na equação (2.18) também não é rejeitado nesta abordagem. O tempo de resposta
para rejeitar perturbações de carga é melhorado de forma significativa utilizando a
alternativa proposta em (3.12), porém o afundamento de tensão não foi diminúıdo.
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Caṕıtulo 4
Controle com Retroalimentação de
Estado Adaptativa e Malha
Feedforward
Neste caṕıtulo são propostas duas modificações no controle linear clássico de
conversores interleaved com o objetivo de melhorar a resposta dos sistema perante
perturbações de carga e perturbações de tensão de entrada. Os efeitos destas malhas
adicionais no desacoplamento das ações de controle de cada fase e nas frequências
de ressonância, relacionadas aos modos de vibração complexos são discutidos.
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4.1 Estado da Arte do Controle Adaptativo de
Conversores Interleaved
Embora as técnicas de controle linear revisadas no caṕıtulo anterior [42, 51, 56–
60, 62, 63, 63–65, 67, 68, 71–75] tenham bom desempenho no que se refere a rastrear
uma referência, seja ela de tensão ou de corrente, e até mesmo algumas apresentam
a capacidade de garantir a igual distribuição de carga entre as fases do conversor
[63, 67, 68, 71–75], os trabalhos citados não focam seus estudos no desempenho das
estratégias de controle perante perturbações de carga. De fato, como foi mostrado
no caṕıtulo anterior, a estratégia de controle clássica tem um desempenho ruim para
rejeitar estas perturbações.
Alguns trabalhos têm abordado esta questão através da utilização de técnicas de
controle adaptativo [66, 69]. Em [66] é proposta uma estratégia que tem por objetivo
garantir a robustez do controle de tensão perante variações de carga resistiva em
aplicações de fontes reguladas de baixa tensão. Para isso utiliza-se uma técnica
para a estimação da resistência. Também foram considerados os efeitos de variações
de resistências que para a aplicação estudada são bastante relevantes, pois causam
quedas de tensão significativas. Contudo a lei de controle adaptativa apresentada é
extremamente complexa. Os resultados apresentados mostraram que para variações
de carga em degrau de 20 A para 100 A o afundamento de tensão foi de 5%.
Em [69], o mesmo autor de [66] apresenta uma técnica de controle adaptativo
por modos deslizantes em conversores interleaved para aplicações de células com-
bust́ıveis. Uma abordagem semelhante quanto à estimação da carga foi adotada.
A complexidade da lei de controle é ainda maior do que apresentada em [66], pois
envolve a utilização de diversos parâmetros lineares para o projeto do controle. Os
resultados apresentados para um conversor de 3 fases mostraram que para variações
de carga em degrau de 20 A para 40 A o afundamento da tensão de sáıda foi de
pouco menos de 20%.
4.2 Proposta de Controle Linear Aprimorado
A incapacidade de rejeitar perturbações vistas na estratégia de controle da seção
anterior foi a motivação principal da proposta de controle que será mostrada na
figura 4.1. Nela, são adicionadas duas malhas de controle na estratégia de controle
linear clássica abordada no caṕıtulo anterior.
A primeira, tem por objetivo rejeitar os efeitos da corrente de carga no contro-
lador de tensão através da implementação de uma malha feedforward.
A segunda, consiste de uma malha de retroalimentação de estado adaptativa para
suprimir totalmente o efeito dos polos complexos (2.17) na resposta do controle de
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corrente. Além disso, esta malha adaptativa apresenta a capacidade de rejeitar
perturbações da tensão de entrada. A tabela 4.1 mostra os parâmetros do conversor























Controle de Corrente da Fase 1 
Feedforward 
Corrente de Carga 
Retroalimentação de 
 Estado Adaptativa  
Controle de Corrente da Fase N 
Figura 4.1: Diagrama do controle proposto com a malha feedforward e a malha de
retroalimentação adaptativa de estado.
O dimensionamento do filtro do conversor interleaved é apresentado no
Apêndice A.
Tabela 4.1: Parâmetros do conversor para o projeto de controle adaptativo com
malha feedforward.
Potência Nominal (Pbase) 150 kW
Corrente Nominal (Ibase) 333 A
Tensão de Sáıda Nominal (Vbase) 450 V
Tensão de Entrada Nominal (Vg) 980 V
Resistência de Fase (R) 0.05 Ω
Indutância de Fase (L) 2.0 mH
Capacitância do Elo CC (C) 3.3 mF
Número de Fases (N) 3
Frequência de Chaveamento (fs) 5 kHz
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4.2.1 Malha de controle feedforward
A função do controlador externo é prover uma referência de corrente de fase (iL
∗)
para os controladores de corrente de tal forma a garantir que em regime permanente
o erro de tensão seja nulo. O valor de corrente de referencia que este controlador
precisa rastrear é justamente o valor da corrente de carga io dividido igualmente

















Figura 4.2: Modelo linear do regulador de tensão com a adição da malha feedforward.
Esta técnica faz com que o esforço de controle do regulador de tensão não precise
rastrear o valor desta corrente de carga permitindo assim uma significativa melhora
na resposta dinâmica do sistema quando submetido a perturbações de carga. A
relação entre o desempenho desta e da técnica mostrada na seção anterior será
discutida no próximo caṕıtulo.
4.2.2 Malha de retroalimentação de estado adaptativa
No caṕıtulo 2 foi discutido o efeito da diminuição dos modos de vibração nas
correntes de fase à medida que se aumentava o número de fases do conversor. Porém,
o efeito dos polos complexos na resposta do sistema em malha fechada não pode ser
totalmente descartado como foi mostrado no diagrama de bode da figura 3.8 no
caṕıtulo anterior.
A natureza destes polos é determinada a partir da equação do modelo (2.2).
Nela, o efeito da dinâmica da tensão de sáıda (vc) é a responsável pelo surgimento
destes modos de vibração e, portanto, se a lei de controle for capaz de compensar o
efeito da tensão de sáıda vc, esses modos de vibração poderiam ser parcialmente ou,
até mesmo, totalmente suprimidos através da ação de controle. É a partir desta ideia
que se propõe a retroalimentação de estado de forma a viabilizar esta compensação
conforme mostrado na figura 4.3. Nela, é observado que o estado do vc, chamado de















Figura 4.3: Modelo linear do regulador de corrente de fase com a adição da malha
de retroalimentação de estado.
Considere o ciclo de trabalho de cada fase composto de duas partes (4.2), uma
responsável pela atuação devido à ação do regulador de corrente (mn) e outra parcela
xf que deverá suprimir o efeito de vc na equação do modelo das correntes de fase
(2.2). Esta equação é repetida em (4.1) para facilitar a leitura.
− dnvg + Ln
diLn
dt
+RniLn + vc = 0 (4.1)
dn = xf +mn (4.2)
Substituindo (4.2) em (4.1) tem-se:
− (xf +mn)vg + Ln
diLn
dt
+RniLn + vc = 0 (4.3)
Utilizando a lei de controle por retroalimentação de estado (4.4), e escolhendo o
ganho apropriado Kf , pode se obter compensação total do efeito da tensão de sáıda
vc nas correntes de fase iLn .
xf = Kfvc (4.4)
A adaptabilidade desta lei de retroalimentação é devida ao fato de que à medida que
ocorrerem perturbações na tensão de entrada, esta lei de controle irá compensá-las,





Substituindo (4.5) em (4.3) e fazendo as manipulações algébricas adequadas obtêm-




+RniLn = 0 (4.6)
53
Esta lei de controle adaptativa faz com que a dinâmica das correntes de fase não
sofra mais influência da tensão de sáıda vc conforme visto em (4.6).
Aplicando esta lei de controle no sistema de equações de estado modelado em
(2.14), tem-se:
u = m + Kx (4.7)
Onde, u é o vetor de entrada do sistema em malha aberta conforme definido no
caṕıtulo 2, m é o novo vetor de entrada no qual as sáıdas dos controladores de
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 (4.8)
Substituindo (4.7) em (2.14) , tem-se:
ẋ = Ax + B(m + Kx) + Pio (4.9)
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A partir do sistema de equações (4.10) é posśıvel derivar as novas funções de
transferência que governam a dinâmica do conversor visto pelo controlador de cor-
rente.
A equação (4.11) mostra a função de transferência que descreve a dinâmica da







Nesta forma, o projeto de controle pode ser realizado conforme mostrado em
(3.1) e (3.2) com a certeza de que a planta na qual o esforço de controle mn atuará é






Outra vantagem significativa desta lei de controle é o fato de que as correntes
de fase não dependem mais das ações de controle das outras fases do sistema como
mostrado em (4.12). Isto provoca um total desacoplamento entre os controladores.
4.3 Projeto dos Controladores
Na figura 4.4 é mostrado o sistema linear em malha fechada no domı́nio de
Laplace com a lei de controle proposta. A partir deste sistema é posśıvel realizar






𝐶𝐿𝑠2 + 𝐶𝑅𝑠 + (𝑁 − 1)



































Figura 4.4: Modelo linear do sistema de controle proposto em malha fechada.
4.3.1 Projeto do regulador interno de corrente
O projeto do regulador interno de corrente com a retroalimentação adaptativa
de estado se torna tão simples quanto o sistema em malha fechada mostrado na
figura 4.5. Como demonstrado na seção anterior, a planta vista pelo controlador de
corrente, quando utilizada a lei de controle (4.7), é a apresentada na figura. Assim,













Figura 4.5: Modelo linear para o projeto de controle de corrente proposto.
Aplicando estes ganhos no modelo da figura 4.4 pode se obter a resposta em
frequência do sistema de controle de corrente em malha fechada. Observa-se na
figura 4.6 que os picos de ressonância presentes na estratégia de controle clássica
estudada no caṕıtulo anterior não são mais vistos neste caso. De fato, isto ocorre
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por causa da anulação dos polos e zeros da função de transferência 2.17 devido à
retroalimentação de estado.































Figura 4.6: Reposta em frequência do sistema de controle de corrente em malha
fechada com a lei de controle por retroalimentação de estado: módulo do ganho em
dB (a) e fase em graus (b).
4.3.2 Projeto do regulador externo de tensão
O ajuste dos parâmetros do regulador de tensão neste caso é o mesmo do realizado
em (3.4) e (3.5). Porém, devido à retroalimentação adaptativa, a resposta em malha
fechada do sistema de controle de corrente se comporta exatamente como um filtro

















Figura 4.7: Modelo linear para o projeto de controle de tensão proposto.
A grande vantagem deste regulador de tensão com a adição da malha feedforward
é o fato de que o ajuste do ganho integral proposto em (3.6) pode ser utilizado sem
o problema da péssima performance perante perturbações de carga, observadas no
caṕıtulo anterior.
De fato, esta configuração de ganhos garante a largura de banda desejada (ωv)
do sistema de controle de tensão como mostrado na figura 4.8.




























Figura 4.8: Reposta em frequência do sistema de controle de tensão em malha
fechada com a lei de controle por retroalimentação de estado: módulo do ganho em
dB (a) e fase em graus (b).
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Nela observa-se que o efeito de ressonância que era presente na resposta em
frequência da figura 3.20 não existe mais. Isto se deve ao fato de que antes o efeito
dos modos de vibração complexos em (2.17) afetava a resposta tanto do sistema de
controle de corrente quanto do de tensão. Com a retroalimentação de estado isto
não mais ocorre.
4.4 Análise de Estabilidade
A seguir serão mostrados os efeitos das malhas de controle adicionais estudadas
neste caṕıtulo nas margens de fase das malhas de corrente e de tensão, na capa-
cidade de rejeitar perturbações de tensão de entrada e na capacidade de rejeitar
perturbações da corrente de carga.
4.4.1 Efeito da malha de retroalimentação de estado na mar-
gem de fase
A malha de retroalimentação de estado garante que para qualquer valor de lar-
gura de banda desejada ωc e utilizando o ajuste de controle proposto em (3.1) e
(3.2), o sistema de controle de corrente terá uma margem de fase de 90o (figura
4.9(a)) garantindo uma resposta ao degrau sem overshoot de corrente.
Quanto à margem de fase do sistema de controle de tensão, a figura 4.9(b) mostra
que à medida que se utilizam valores maiores do parâmetro ωc, ocorre uma elevação
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Figura 4.9: Margem de fase do sistema de controle de corrente proposto em função
da largura de banda ωc (a) e Margem de fase do sistema de controle de tensão
proposto em função da largura de banda ωv (b).
Além disso, o ponto de inflexão na margem de fase da malha de tensão mostrado
no caṕıtulo anterior não é observado neste caso, pois os polos e zeros complexos da
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malha de corrente foram totalmente cancelados pela malha de retroalimentação de
estado.
4.4.2 Efeito da malha de retroalimentação de estado adap-
tativa na rejeição de perturbação de tensão entrada
A figura 4.10 mostra o quanto à malha de retroalimentação adaptativa melhora
o desempenho do sistema de controle quando submetido a variações na tensão de
entrada. Em (a) é mostrado um afundamento de tensão de entrada de 25 %. O
comportamento da tensão de sáıda perante este afundamento é observada em (b).
A curva em vermelho mostra a dinâmica da tensão sem a malha de retroalimentação,
ou seja, utilizando a estratégia de controle linear do estudada no caṕıtulo 3. Em
verde é mostrada a tensão de sáıda utilizando a retroalimentação de estado, porém
com o ganho fixo (sem adaptabilidade). Por fim, em azul, observa-se o desempenho
robusto do controle proposto devido ao fato de que o ganho adaptativo da malha de
retroalimentação rastreia a variação da tensão de entrada e compensa os efeitos do
afundamento.











afundamento de 25 %
na tensão de entrada
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Figura 4.10: Comparação do desempenho dos controladores quanto ao afundamento
da tensão de sáıda (b) devido à um afundamento da tensão de entrada (a).
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Este desempenho robusto do controle é importante para a aplicação deste traba-
lho visto que a tensão de entrada do conversor interleaved sofrerá variações devido
à variações de potência na microrrede CA. Esta questão voltará a ser discutida no
caṕıtulo 6.
4.4.3 Efeito da malha feedforward
O modelo linear utilizado para realizar as análises desta seção é mostrado na
figura 4.11, o sistema de controle de corrente em malha fechada tem sua dinâmica






















 𝐺(𝑠) 𝐻(𝑠) 𝑋(𝑠) 
Figura 4.11: Modelo linear do sistema de controle proposto para análise do efeito
da malha feedforward.
Através deste modelo é posśıvel obter a função de transferência (4.13) que rege






Cs3 + Cωcs2 +NωcKpvs+NωcKiv
(4.13)










Percebe-se que a dinâmica regida por (4.14) é invariante ao número de fases. Além
disso, observa-se apenas um zero na origem, ao contrário da função de transferência
(4.14) que possui um outro zero posicionado em ωc. Isto muda completamente os
reśıduos dos polos desta função de transferência. E é esta mudança que faz com
que o desempenho do sistema de controle se torne muito mais robusta perante per-
turbações de carga. A figura 4.12 apresenta a comparação, com respeito a rejeição
de perturbações de carga, entre a técnica de controle linear estudada no caṕıtulo 3,
com os dois ajustes de ganho integral propostos ((3.6) e (3.12)), e a técnica proposta
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neste caṕıtulo com ambas as malhas de controle adicionais (malha feedforward e re-
troalimentação de estado). As curvas em verde e em azul mostram a resposta em
frequência da função de transferência
Vc(s)
Io(s)
com os ganhos (3.6) e (3.12), respecti-
vamente. Embora a curva em azul apresente uma resposta mais rápida em relação
à curva verde, ambas são altamente senśıveis a variações de carga. Isso explica o
afundamento de tensão abrupta observado nas figuras 3.21, 3.23 e 3.24. Já na curva
em vermelho observa-se tanto a caracteŕıstica de rejeição mais rápida quanto uma
baixa sensibilidade à variações de carga. Assim, a malha de controle de tensão se
torna muito mais robusta, visto que o regulador de tensão não tem mais que rastrear
a referência de corrente de carga.

































Controle Linear Kiv = . Kpv(. = 0:02!c)
Controle Linear Kiv = !vN
!1R!1c
Controle proposto com malha feedforward
Figura 4.12: Comparação entre as respostas em frequência da rejeição de per-
turbação de carga do controle proposto e do controle linear: módulo do ganho em
dB (a) e fase em graus (b).
A figura 4.13 mostra comparação das dinâmicas no domı́nio do tempo do controle
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proposto neste caṕıtulo e do controle linear (apresentado no caṕıtulo 3) com o ajuste
de controle (3.12). Observa-se que o controle proposto tem uma resposta temporal
mais rápida para rejeitar a perturbação de 1 pu de carga e o afundamento de tensão
é muito menor do que o do controle linear estudado no caṕıtulo anterior.
Tempo














Controle Adaptativo com Malha FeedForward
Figura 4.13: Comparação entre os afundamentos de tensão devido à uma per-
turbação de carga utilizando o controle proposto e o controle linear.
Como a equação (4.14) é função do parâmetro ωc é esperado que a dinâmica da
rejeição de perturbação tenha sua robustez influenciada por este parâmetro. A figura
4.14 mostra a resposta em frequência da equação (4.14) para diversos valores de ωc.
Note que à medida que o valor de ωc aumenta, a sensibilidade perante perturbações
de carga diminui.
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Figura 4.14: Efeito da largura de banda do sistema de controle de corrente na
resposta em frequência da rejeição de perturbações de carga: módulo do ganho em
dB (a) e fase em graus (b).
Isso pode ser constatado na figura 4.15 onde se observa a dinâmica temporal
do afundamento da tensão de sáıda quando o sistema está submetido a uma per-
turbação de carga de 1 pu utilizando os mesmos valores de ωc. Observa-se que tanto
o afundamento quanto o tempo de rejeição se tornam menores.
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Figura 4.15: Comparação entre os afundamentos de tensão devido à uma per-
turbação de carga do controle proposto para diversos valores de largura de banda
ωc.
O valor aproximado da amplitude do afundamento de tensão em pu (Apu(ωc)) em
função do parâmetro ωc pode ser calculada através da aproximação apresentada na







Como ωv geralmente é muito menor que ωc, a amplitude do afundamento é for-
temente influenciada pelo valor de capacitância e pelo parâmetro ωc. A validação
desta aproximação anaĺıtica é mostrada na figura 4.16. Nela são observados o valor
do afundamento real (em vermelho) e o valor obtido através de (4.15) (em azul). À



























Figura 4.16: Valor da amplitude do afundamento da tensão de sáıda em função do
parâmetro ωc.
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4.5 Conclusão do Caṕıtulo
Ambas as malhas de controle adicionais propostas mostram-se bastante eficazes
em elevar a robustez do sistema de controle perante perturbações de tensão de
entrada e de carga. Além disso, foi demonstrado que os modos de vibração associados
aos polos complexos da malha de corrente são totalmente extinguidos devido à ação
da malha de controle por retroalimentação de estado adaptativa. Esta mesma malha
também é responsável por desacoplar os esforços de controle dos reguladores de
corrente de cada fase.
Por fim, mostrou-se que a ação da malha feedforward diminui significativamente
a sensibilidade do regulador de tensão, viabilizando a utilização do ajuste de controle
que produz a largura de banda desejada no sistema de controle de tensão em malha
fechada.
Outra importante contribuição dos estudos realizados neste caṕıtulo é a deter-
minação precisa da influência dos parâmetros de controle na robustez do sistema
perante perturbações de carga.
66
Caṕıtulo 5
Proposta de Controle Preditivo
Baseado em Modelo
Neste caṕıtulo será apresentada uma proposta de novo controle preditivo para
conversores interleaved (IC-MPC - Interleaved Current - Model Predictive Control).
Serão discutidos aspectos referentes ao modelo preditivo, à função de custo e à
ponderação de seus pesos, bem como à análise de funcionamento desta nova técnica.
Além disso, são apresentados o estado da arte de controle preditivo em conversores de
eletrônica de potência, os prinćıpios de funcionamento desta estratégia de controle,
além de suas aplicações em conversores interleaved.
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5.1 Estado da Arte do Controle Preditivo
O Controle preditivo baseado em modelo, em inglês model predictive control
(MPC), é uma estratégia de controle não-linear que nas três ultimas décadas tem
sido estudada nas aplicações de eletrônica de potência [77, 78].
Originalmente o MPC foi utilizado em aplicações tanto na indústria de processos
quanto na indústria qúımica [77, 78] e é descrito na literatura como o maior avanço
na teoria de controle nas últimas duas décadas [71, 78, 79] .
Nos últimos anos, devido aos avanços na tecnologia de microcontroladores, o
MPC tem se tornado uma opção cada vez mais viável e promissora para o controle
de conversores e drives de eletrônica de potência [77, 78, 80–84].
Esta técnica consiste da utilização do modelo do sistema a ser controlado para
predizer o comportamento futuro do mesmo e então decidir, baseado em uma função
de custo, qual é a ação de controle que produzirá o menor custo futuro estimado
dada uma referência a ser rastreada [77].
Os métodos de controle preditivo são divididos em duas classes quanto à natureza
do problema de otimização [77] como mostrado na figura 5.1.
OSV-MPC OSS-MPC GPC EMPC 
Modulação Nenhuma Nenhuma PWM ou SVM PWM ou SVM 
Otimização Online Online Online Offline 
Frequência de 
Chaveamento 
Variável Fixa Fixa Fixa 
Inclusão  de 
Restrições 
Simples Simples 
Possível com maior 
custo computacional 
Sim 
Longo Horizonte de 
Predição 
Possível com maior 
custo computacional 











Figura 5.1: Classificação dos tipos de MPC em eletrônica de potência.
A classe chamada, em inglês, Continuous Control Set MPC (CCS-MPC) consiste
da solução de um problema de otimização que gera um sinal de controle cont́ınuo
no tempo e então uma técnica de modulação é utilizada para produzir os pulsos
de chaveamento do conversor [77]. As estratégias de controle preditivo mais utili-
zadas desta classe são, em inglês, Generalized Predictive Control (GPC) e Explicit
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MPC (EMPC). A grande vantagem destas técnicas é o fato de que elas operam
com frequência de chaveamento fixa, porém sua complexidade de implementação é
elevada [77].
A segunda classe de controle é chamada, em inglês, Finite Control Set MPC
(FCS-MPC), esta classe leva em conta a natureza discreta da atuação dos conver-
sores de eletrônica de potência tornando a sua implementação bem mais simples
para essas aplicações, além disso, esta classe dispensa a utilização de técnicas de
modulação para atuar no conversor [77]. Na literatura, são encontrados dois tipos
de controladores pertencentes à classe FCS-MPC. São eles, em inglês, Optimal Swit-
ching Vector MPC (OSV-MPC) e Optimal Switching Sequence MPC (OSS-MPC).
O OSV-MPC foi a primeira estratégia de controle preditivo desenvolvida [85] e é
a mais utilizada em eletrônica de potência até hoje devido a sua baixa complexidade
de implementação e rápida resposta dinâmica [77]. Sua grande desvantagem é o fato
de operar com frequência de chaveamento variável, porém existem estudos que visam
a minimizar a dispersão do perfil da frequência de chaveamento através da função
de custo[82].
O OSS-MPC tem como finalidade produzir a sequência de pulsos de chaveamento
que, em um determinado peŕıodo de tempo, minimiza a função de custo desejada[77].
Neste trabalho a técnica de controle preditivo utilizada é o OSV-MPC devido
a sua baixa complexidade de implementação e ao fato de dispensar a utilização
técnicas de modulação.
Em conversores de eletrônica de potência, a atuação de controle está limitada
ao conjunto de estados de chaveamento posśıveis do conversor, assim o MPC se
torna uma opção viável e de fácil implementação. A função de custo está direta-
mente associada ao conjunto de variáveis que se deseja controlar. A cada instante
de amostragem o controlador digital prediz futuro destas variáveis para cada estado
de chaveamento posśıvel baseado no modelo preditivo, nas medidas e nos estados
do sistema. Então, o estado de chaveamento com menor custo é aplicado no con-
versor. Assim, essa técnica de controle está intrinsecamente ligada ao processo de
chaveamento dispensando, portanto a utilização de uma técnica de modulação.
Embora o controle preditivo seja um algoritmo de otimização de malha aberta,
quando repetido a cada instante de amostragem ele se comporta como um controle
realimentado em malha fechada baseada em otimização [77] o que faz com que sua
resposta dinâmica seja rápida perante variações de referência ou perturbações [77].
A figura 5.2 mostra o diagrama básico do controle preditivo. Onde, xk são
as medidas de interesse do sistema no instante k, xp são as predições feitas pelo
modelo preditivo para cada um dos estados de chaveamento do conversor no instante
k + 1, x∗ são as referências e Sopt é o estado de chaveamento ótimo. Esta estrutura
é comum a praticamente todas as técnicas de controle preditivo e seu ajuste às
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diferentes aplicações é simples [79]. Se a planta do sistema ou seus parâmetros
forem modificados, basta apenas modificar o bloco de modelo preditivo e atualizá-
lo com modelo discreto adequado [79]. Se o tipo de conversor for modificado, é
necessário modificar apenas os estados de chaveamentos [79] do conversor. Caso o

















Figura 5.2: Estrutura básica do controle preditivo.
A estrutura apresentada na figura 5.2 é implementada digitalmente conforme
mostrado no algoritmo sequencial ilustrado na figura 5.3. Neste algoritmo nota-se
que o maior custo computacional está no Loop que calcula as predições para os ns
estados de chaveamento em busca do estado que produz o custo mı́nimo gmin. No
entanto, esta estratégia garante uma resposta otimizada e tão mais rápida quanto
maior for a capacidade do microcontrolador de executá-la em tempos de amostragem
menores.
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𝒌 − 𝟏 
𝒌 
  
𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎:  𝑆𝑜𝑝𝑡 
Loop: 
𝑂𝑏𝑡é𝑚 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: 𝑥𝑘 
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠: 𝑥𝑟𝑒𝑓 
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠: 𝑔𝑝 
(𝑝 = 1, . . , 𝑛𝑠) 
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠: 𝑥𝑝 
(𝑝 = 1, . . , 𝑛𝑠) 
𝑂𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎çã𝑜: 𝑔𝑚𝑖𝑛  
𝒌 + 𝟏 
Figura 5.3: Fluxograma da execução das etapas do controle preditivo.
Além da rápida resposta dinâmica, o MPC apresenta outras vantagens como
a fácil adição de restrições e não linearidades ao controle, o que aumenta a sua
flexibilidade de utilização, e a facilidade de realizar um controle multivariável [86,
87], embora hajam poucos estudos sobre os efeitos dos fatores de ponderação dos
custos de cada variável de interesse [86, 87].
Essas caracteŕısticas são bastante interessantes para aplicações de eletrônica de
potência. Entretanto, devido à alta frequência de amostragem necessária para a
implementação desta técnica de controle exige-se uma capacidade computacional
elevada se comparadas às técnicas de controle linear clássicas. Esta desvantagem
tem sido diminúıda devida aos avanços na velocidade e capacidade de memória dos
microcontroladores tipicamente utilizados em conversores [77, 78, 88].
Como dito anteriormente, a principal desvantagem do FCS-MPC deriva da sua
natureza de seleção dos estados de chaveamento baseado na função de custo fazendo
com que o conversor opere com frequência de chaveamento variável o que dificulta o
projeto de filtro, assim como aumenta a possibilidade da ocorrência de problemas de
ressonância [77–79, 89]. Algumas estratégias de controle preditivo com frequência de
chaveamento fixa vêm sendo estudadas na literatura [90–93] porém, elas demandam
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alta complexidade para serem implementadas [77]. Há também estudos que visam
a minimizar a dispersão do perfil da frequência de chaveamento através da função
de custo [82, 94].
Outra desvantagem é o fato de que o desempenho do MPC está diretamente
relacionado à precisão da predição do modelo, ou seja, modelos com parâmetros
incertos geram predições equivocadas o que deteriora o desempenho do controle
[77–79]. Na maioria dos casos onde o MPC é aplicado na eletrônica de potência, os
parâmetros da planta e, portanto, do modelo, são bem conhecidos [82], embora há
casos onde essas incertezas devem ser levadas em conta. Em [95], uma abordagem
robusta às variações de parâmetros da planta é proposta, porém a complexidade da
implementação digital é mais elevada se comparada ao MPC convencional.
Atualmente, o MPC está em um estado maduro de desenvolvimento, porém
ainda são necessários estudos mais aprofundados para torná-lo uma realidade co-
mercialmente [77] visto que o primeiro conversor industrial operando com controle
preditivo foi implementado apenas em 2011 [79].
Dentre as diversas aplicações da eletrônica de potência, o MPC é amplamente
encontrado na literatura, principalmente nos tópicos sobre qualidade de energia,
controle de máquinas, interface de sistemas com a rede elétrica, fontes controladas,
entre outros. Em todas essas aplicações o MPC é utilizado numa grande variedade
de topologias de conversores [77, 79, 82, 84, 96].
5.2 MPC em Conversores Interleaved
Embora as técnicas de controle preditivo sejam bastante estudas na eletrônica de
potência para aplicações em sistemas CA, o estudo de MPC em conversores CC-CC
é também objeto de diversas pesquisas [83, 97–113] , geralmente para sistemas de
baixa potência. Porém, ainda faltam estudos mais aprofundados sobre as aplicações
desta técnica nestes conversores. Em particular, a utilização do MPC em conversores
interleaved é encontrada em aplicações de baixa potência [98, 100–102, 104, 105, 107,
108, 111–113] e de forma bastante superficial até o momento.
Em 2005 é proposto em [98] uma abordagem de controle linear de um conversor
CC-CC operando como boost unidirecional com duas fase e com modulação PWM.
O modelo da corrente do indutor é discretizado e utilizado para calcular o valor
do ciclo de trabalho do conversor. Embora esta abordagem não se encaixe na es-
trutura de controle preditivo mostrada nas seções anteriores, o autor denomina a
técnica proposta de controle preditivo. Os resultados apresentados mostraram um
afundamento de tensão de 16% quando o sistema era submetido a uma carga de 6A.
Em [100], no ano de 2008, uma estratégia de controle preditivo baseado em
penalidades é utilizada em um conversor buck interleavead de duas fases. Porém a
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implementação proposta exige que o problema de otimização seja solucionado off-
line para vários parâmetros da planta. Assim, o controlador digital on-line consiste
apenas de um algoritmo de busca em tabela.
Já em 2011 é proposto uma técnica de controle preditivo para o conversor boost
interleaved unidirecional em [101]. Esta técnica é baseada em penalidades. Apenas
cenários com cargas resistivas foram estudados e os resultados apresentados mostra-
ram o desequiĺıbrio entre as correntes de fase e oscilações nas correntes quando o
sistema operava com baixos valores de corrente de carga.
Um ano depois (2012) foi apresentada em [102] uma técnica de EMPC para
um conversor interleaved de quatro fases para aplicações de baixa potência com
tensão de sáıda variável. A técnica proposta necessitava de um filtro de Kalman
para que se tornasse estável, embora os autores não tenham identificado o motivo
da instabilidade. A função de custo englobava apenas a tensão de sáıda.
Em 2013, uma estratégia de controle preditivo de corrente é implementada em
[105] para um conversor boost interleaved de duas fases utilizando uma função de
custo baseada em penalizações com comportamento semelhante ao controle de his-
terese. Porém, esta abordagem apresentava problemas de oscilações nas correntes
de fase.
No mesmo ano, um extenso trabalho foi proposto em [104] utilizando uma técnica
de E-MPC para um conversor genérico de N fases. Porém a implementação é bas-
tante complexa e a função de custo utiliza uma matriz de penalidades que segundo
os autores tornava o controle online inviável. A principal contribuição do traba-
lho foi desenvolver um método matemático para resolver o problema de otimização
offline para diversos casos de controle. Os resultados apresentados mostravam um
pequeno desequiĺıbrio entre as correntes de fase.
Em [107] é proposto uma técnica de FCS-MPC para um conversor interleaved
bidirecional de três fases para alimentar uma carga de 600W . Um modelo preditivo
para a potência é utilizado. Porém, a proposta necessita de estimador de impedância
para calcular a corrente no capacitor de sáıda.
No ano de 2015 foi proposta em [108] a utilização de diversos conversores CC-CC
em paralelo para conectar uma planta solar ao inversor que faz a interface com a
rede elétrica. Este arranjo de conversores substitui o conversos boost tradicional de
sistema fotovoltaicos. A topologia dos conversores envolvia a utilização de trans-
formadores comutados. O objetivo do trabalho é obter o padrão de correntes com
ripple defasado, t́ıpico do conversor interleaved, embora a topologia do conversor
seja bastante diferente daquela estudada neste trabalho. Para isso, foi utilizada
uma técnica de controle preditivo das correntes de sáıda dos conversores em para-
lelo. Na função de custo foi adicionado um fator com o objetivo de minimizar a
variação da frequência de chaveamento.
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Mais recentemente, em 2016, dois trabalhos foram publicados utilizando técnicas
de controle preditivo com longo horizonte de predição para aplicações de fontes de
tensão regulados (Ambas para uma fonte de 3 V de tensão de sáıda) [111] e [112].
Em [111] foi utilizada uma técnica de controle preditivo do tipo FCS-MPC para um
conversor de duas fases. Apenas a minimização de tensão de sáıda é considerada na
função de custo. Já em [112] é proposta uma estratégia de controle preditivo com
longo horizonte de predição. O objetivo de controle neste caso é regular a corrente
de sáıda de um conversor de quatro fases. A complexidade nesta implementação é
muito maior do que em [111].
Em [113] é estudada uma topologia de conversor interleaved bidirecional bifásico
com indutores acoplados para uma aplicação de sistema fotovoltaico com sistema de
armazenamento de energia alimentando cargas resistivas de baixa potência. Nesse
trabalho uma estratégia de controle preditivo de longo horizonte é utilizada para rea-
lizar o controle de tensão CC baseado em penalidades, porém o custo computacional
desta estratégia é mais elevado.
5.3 Proposta de Controle Preditivo
Neste contexto, apresentado no estado da arte de controle preditivo para con-
versores interleaved, onde o conjunto de aplicações ainda é limitado em sua maioria
a fontes reguladas de baixa potência, observou-se o potencial do uso do MPC para
realizar os objetivos de controle requeridos neste trabalho.
Assim, foi proposta uma estratégia de controle do tipo OSV-MPC para o con-
versor interleaved bidirecional de N fases para aplicação de interface de potência
entre elos CC de diferentes microrredes. Esta estratégia visa atender aos objetivos
de controle definidos no caṕıtulo 2. Esta nova estratégia de controle proposta será
chamada de Interleaved Current - Model predictive Control (IC-MPC). Esta pro-
posta consiste da formatação de uma função de custo que contempla os objetivos de
controle definidos além de adicionar uma estratégia de penalizações.
A figura 5.4 mostra o diagrama de controle proposto onde a tensão do barra-
mento da microrrede CC é comparada com a referência desejada e o erro obtido é
fornecido para um regulador PI que tem como função rastrear em sua sáıda o valor
de referência de corrente de fase futura i∗Ln
k+1 com o intuito de obter erro nulo na
tensão de sáıda. A referência da corrente de sáıda futura i∗LL
k+1 é obtida multi-
plicando i∗Ln
k+1 pelo número de fases N . Essa referência é necessária para obter o
padrão caracteŕıstico de defasagem os ripples das correntes de fase do conversor.
Ambas as referências de correntes geradas pelo regulador externo de tensão são
fornecidas ao controle de corrente IC-MPC que baseado no modelo do sistema fornece
a predição das variáveis de interesse iLn
k+1 e iLL
k+1 para cada estado de chaveamento
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posśıvel. Então, através da função de custo, o estado ótimo Soptn é selecionado para
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Figura 5.4: Diagrama de blocos da técnica de controle proposta (IC-MPC).
5.3.1 Modelo Preditivo
A obtenção do modelo preditivo do sistema consiste de duas partes. A primeira
é a determinação dos estados de chaveamento posśıveis do conversor e a segunda
parte é o modelo preditivo do filtro que conecta o conversor ao barramento CC.
Nos resultados que serão apresentados no próximo caṕıtulo é utilizado um conversor
interleaved de três fase. Portanto, como cada fase apresenta dois estados posśıveis
(Sk = 1 - estado on ou Sk = 0 - estado off ), a combinação resultante será de um
total de 8 (2N) estados de chaveamento como mostrado na tabela 5.1.
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Tabela 5.1: Tabela de estados de chaveamento do conversor Interleaved.
Estado S1 S2 S3
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
O modelo preditivo do sistema pode ser obtido utilizando o método de integração




xk+1 = xk + Tsf(t
k,xk) (5.2)
Através desta formulação obtém-se o modelo preditivo de um sistema de
equações diferenciais genérico onde:
x(t) é o vetor de estados.
f(t,x(t)) é a função vetorial que rege a dinâmica dos estados.
xk é o vetor de estados discretizado no instante k.
xk+1 é o vetor de estados discretizado no instante k + 1.
Ts é o peŕıodo de amostragem.
Utilizando este método no sistema de equações diferenciais que governam a
dinâmica do conversor interleaved (5.3) e (5.4), obtém-se as equações do modelo
preditivo das correntes de fase (5.5) discretizando (5.3) e a equação do modelo
preditivo a tensão de sáıda (5.6) discretizando (5.4):
− dnvg + Ln
diLn
dt
+RniLn + vc = 0 (5.3)
N∑
k=1


























A partir da equação do modelo das correntes de fase (5.5) é posśıvel se obter o





O modelo discreto obtido em (5.5),(5.6) e (5.7) é então utilizado como um pre-
ditor do comportamento futuro do sistema (5.8) e (5.9) no instante k+ 1 (horizonte
finito de tamanho 1) para os estados de chaveamento Spn (p = 1, . . . , 2




















Neste trabalho, apenas as predições (5.8) e (5.9) são necessárias visto que a
tensão de sáıda não é contabilizada na função de custo. Estas predições serão tão
mais precisas quanto menor for o peŕıodo de amostragem Ts.
5.3.2 Função de Custo
A contribuição de controle preditivo deste trabalho está justamente na cons-
trução da função de custo. O objetivo de controle desta função é rastrear a re-
ferência de corrente nas fases do conversor e obter o padrão de chaveamento t́ıpico
de conversores interleaved. Além disso, uma estratégia de penalidades para impedir
overshoot de corrente e para minimizar a dispersão da frequência de chaveamento
também são estudadas. As equações (5.10),(5.11) e (5.12) mostram as funções de





k+1 − iLnk+1 | (5.10)











A primeira parcela g1 e seu respectivo vetor de pesos ωn fornecem um valor de
custo referente ao somatório dos erros das correntes de fase preditas (iLn
k+1) para o
instante k + 1 visando minimizar o erro de corrente. A segunda parcela g2 tem por
objetivo minimizar o ripple da corrente de sáıda do filtro indutivo (ik+1LL ) cujo valor é
o somatório das correntes de fase. Com isso, o padrão de chaveamento observado em
conversores interleaved é obtido sem a utilização de uma estratégia de modulação
com portadoras defasadas.
Estas funções de custo proposta permitem tanto controlar a corrente das fases,
mantendo-as balanceadas, quanto obter o perfil de corrente de sáıda com baixo
ripple. A última parcela consiste do somatório das funções de penalização Hm.
A função de custo global gp é obtida através da soma das funções de custo
referentes a cada objetivo de controle conforme mostrado na equação (5.13).
gp = g1 + βg2 + g3 (5.13)
De fato, para o funcionamento desejado do conversor interleaved são necessárias
apenas as duas primeiras parcelas da função de custo proposta. A estratégia de
penalizações g3 garante algumas vantagens que serão discutidas no próximo caṕıtulo.
Ao explicitar os termos da função da equação (5.13) obtém-se a função de custo














5.3.3 Função de Penalização
As funções de penalizações são instrumentos muito utilizados em controle predi-
tivo, pois sua implementação é simples e permite a inclusão de restrições no processo
de otimização além de proteções na atuação do controle. O algoritmo implementado
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Figura 5.5: Fluxograma da estratégia de penalizações.
(H1, . . . , HN) - Penalidades ativadas quando uma sobrecorrente nas N fases do
conversor é predita para um determinado estado de chaveamento. Assim, essas
penalizações atuarão no custo objetivando manter as correntes das fases do conversor
abaixo de um limite superior pré-determinado.
HN+1 - Penalidade associada ao número de comutações na transição do estado
no instante k para o estado no instante k + 1. Pode ser entendida como um custo
associado a um peso γN+1 que contribui para o custo total assim como g1 e g2 ou
como uma penalização proibitiva relacionada ao número máximo de comutações
permitidas em um peŕıodo de amostragem embora essa abordagem não seja tratada
neste trabalho.
O valor do custo HN+1 é calculada segundo (5.15), onde S
p
n é o estado de cha-
veamento o qual se deseja calcular o custo e Soptn é o estado de chaveamento ótimo
aplicado no instante anterior. Vale ressaltar que ambos são vetores de tamanho N




| Spn − Soptn | (5.15)
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5.3.4 Considerações sobre as ponderações do custos
Como a função de custo mostrada na equação (5.14) tem múltiplos objetivos
é necessário ponderá-las através dos pesos ωn, β e λm. A seguir são descritas as
considerações práticas feitas para o ajuste de cada parâmetro:
ωn - Associados ao objetivo de controle principal, que é a minimização do erro
das correntes de fase, estes pesos são configurados para um valor unitário e apenas
a ponderação dos outros objetivos de controle é necessário. Essa é uma prática
comum encontrada na literatura sobre controle preditivo. Vale ressaltar que em
casos onde os valores de indutância e resistência são diferentes para cada fase é
necessário uma ponderação entre os valores de ωn. Neste trabalho, esse cenário não
é considerado.
β - A ponderação deste peso influencia tanto na obtenção do padrão de
chaveamento t́ıpico de conversores interleaved quanto no desequiĺıbrio de corrente.
Para valores de β >> ωn o desiquiĺıbrio de corrente nas fases do conversor começa
a ser notado visto que os estados de chaveamento escolhidos estão fracamente
associados ao custo g1. A obtenção do valor de α o qual se obtém tanto o padrão
de ripples desejado quanto à regulação das correntes de fase é feito empiricamente.
λ1,. . . ,λN - Estes pesos são configurados para o valor unitário quando se deseja
contabilizar as penalizações de sobrecorrente caso contrário são configurados para
o valor zero.
λN+1 - Este peso pode ser considerado de duas formas, a primeira é como um ha-
bilitador da penalização HN+1 e assim a sua lógica é mesma descrita para λ1. . . ,λN .
A segunda forma é considerá-lo como a ponderação de um custo associado ao número
de comutações como descrito anteriormente. Neste caso, o ajuste deste fator é
emṕırico.
5.3.5 Algoŕıtimo do IC-MPC
Tendo derivado o modelo preditivo do sistema em (5.8) e (5.9), projetado a
função de custo segundo os objetivos de controle requeridos (5.14), determinado a
metodologia da implementação das penalidades (5.5) e ajustado os pesos de cada
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Figura 5.6: Fluxograma da estratégia de controle preditivo proposta (IC-MPC).
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5.4 projeto do regulador de tensão
Como dito anteriormente, o controle preditivo tem uma resposta dinâmica muito
rápida. Isto é equivalente a dizer que a largura de banda do controle preditivo de
corrente é muito alta de tal forma que esta dinâmica pode ser desprezada. Assim,
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Figura 5.7: Modelo linear para o projeto do regulador de tensão do IC-MPC.
Desta forma, os ganhos do regulador de tensão (5.16) e (5.17) são obtidos através









Além disso, o fato da largura de banda do controle preditivo de corrente ser tão maior
quanto menor for o tempo de amostragem, o parâmetro ωv pode ser configurado para
valores maiores do que o permitido nas técnicas de controle anteriores. Contudo,
mesmo com um regulador de tensão com uma banda maior, a capacidade de rejeição
a perturbação continua prejudicada. Isso é inerente à metodologia utilizada [76].
Para melhorar a capacidade de rejeição de perturbação de carga pode se utilizar
uma solução semelhante à empregada no controle linear discutida no caṕıtulo 3.
Assim, o ajuste do ganho integral Kiv pode ser feito conforme (5.18).
Kiv = γKpv (5.18)
A partir do sistema linear mostrado na figura 5.7, obtém-se a função de trans-
















s2 + ωvs+ γωv
(5.20)
Ao utilizar o ajuste de ganhos (5.16) e (5.18), os polos da função de transferência
(5.20) são invariantes ao valor da capacitância e ao número de fases do conversor,
dependendo apenas dos parâmetros de controle ωv e γ. A figura 5.8 mostra o afun-
damento de tensão quando o sistema é submetido a uma variação de carga de 1 pu.




, a dinâmica da tensão começa a apresentar uma pequeno overshoot.
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Figura 5.8: Efeito do parâmetro γ na dinâmica do afundamento da tensão de sáıda
devido a uma perturbação de carga em degrau de 1 pu.
O root-locus da função de transferência (5.20), normalizado em função de ωv,
para diversos valores do parâmetro γ é mostrado na figura 5.9. Note que, existe
um valor (γopt) dito ótimo, do parâmetro γ tal que os polos de (5.20) estão ainda
posicionados sobre eixo real no limite de entrarem na região do root-locus onde
começa a aparecer uma parte imaginária diferente de zero. Este valor (γopt = ωv
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Figura 5.9: Root-Locus da rejeição à perturbação de carga do regulador de tensão
do IC-MPC em função do parâmetro γ.
O efeito do parâmetro ωv tanto na amplitude do afundamento de tensão quanto
no tempo de resposta até que o sistema volte para o valor de referência de 1 pu é
mostrado figura 5.10.
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Figura 5.10: Efeito da largura de banda do regulador de tensão do IC-MPC na
dinâmica do afundamento da tensão de sáıda devido a uma perturbação de carga
em degrau de 1 pu.
84
Neste caso foi utilizado o ajuste do parâmetro γ apresentado em (5.21). Observa-
se que à medida que o valor de ωv é elevado, a reposta do regulador de tensão perante
a perturbação de carga se torna mais robusta.
O erro na largura de banda do sistema de controle de tensão da figura 5.11
utilizando o ajuste de controle proposto em (5.16), (5.18) e (5.21) é mostrado na
figura 5.11. A curva em vermelho é a resposta em frequência com a largura de
banda desejada ωv e em azul a resposta do sistema utilizando o ajuste proposto.
Neste cenário foi utilizado o parâmetro ωv igual à 1000π rad/s. O erro entre as
larguras de banda ∆ωv é igual a 320 rad/s, o que é equivalente a 10.19% da largura
de banda desejada ωv.




























Resposta obtida utilizando .opt
Reposta desejada
Figura 5.11: Erro na largura de banda da resposta em frequência do sistema de
controle de tensão em malha fechada: módulo do ganho em dB (a) e fase em graus
(b).
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5.5 Controle Preditivo com Malha FeedForward
Da mesma forma como no controle linear uma malha feedforward pode ser acres-
centada ao regulador de tensão para rejeitar as perturbações de carga. Esta nova
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Figura 5.12: Diagrama de blocos da técnica de controle proposta (IC-MPC) com
adição da malha feedforward.
Ao adicionar esta malha de controle, o ajuste dos ganhos que garante a largura
de banda desejada do sistema de controle de tensão pode ser utilizado sem o pro-
blema do baixo desempenho perante perturbações de carga. Ao fazê-lo, o sistema de
controle pode ser descrito pelo modelo linear mostrado na figura 5.13. Observa-se
que ao considerar o controle preditivo como um ganho unitário (largura de banda
muito alta), a malha feedforward é capaz de, idealmente, cancelar totalmente os
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Figura 5.13: Modelo linear aproximado para a análise de rejeição de perturbações
de carga do IC-MPC com malha feedforward.
Isso significa que o afundamento de tensão (determinado no caṕıtulo anterior na







Esta afirmação pode ser matematicamente observada em (5.23) calculando o limite











Embora, na prática a largura de banda infinita não é posśıvel de ser alcançada, uma
com valor muito alto de ωc é facilmente obtido em técnicas de controle preditivo
de corrente. Assim, o sistema tenderá a se comportar como idealmente previsto
em (5.23), apresentando uma baix́ıssima impedância de sáıda se tornado robusto
perante variações de carga.
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5.6 Conclusão do Caṕıtulo
A revisão à cerca das técnicas de controle preditivo aplicadas em conversores
interleaved mostrou que há um amplo espaço de pesquisas a ser preenchido nesta
área de estudo. Foi mostrada a metodologia necessária para a estruturação da
técnica de controle preditivo (IC-MPC).
A formulação proposta é feita para um conversor de N fases com valores dife-
rentes de indutâncias e resistências das fases, embora o escopo deste trabalho esteja
limitado a um conversor com valores iguais de indutâncias de fase. Aspectos quanto
à ponderação dos custos para o caso geral e quanto à metodologia de implementação
das penalidades foram discutidos.
O projeto do regulador de tensão foi apresentado bem como uma proposta de
ganho integral para melhorar o desempenho deste regulador perante perturbações
de carga.
Uma segunda configuração de controle preditivo proposta consiste da inclusão
de uma malha de controle feedfoward. Este arranjo permite a utilização dos ajustes
de controle que garantem a largura de banda do sistema de controle de tensão.
Por fim, mostrou-se que, idealmente, o controle preditivo pode ser capaz de
rejeitar totalmente as perturbações de carga se sua amostragem for elevada indefi-
nidamente, embora isso não seja viável na prática. Este comportamento ocorre por
que a largura de banda do controle preditivo e, portanto, sua velocidade de resposta,




Neste caṕıtulo são apresentados os resultados de simulação das técnicas de con-
trole estudadas nos caṕıtulos anteriores aplicadas a um conversor interleaved com
o objetivo de realizar uma interface de potência entre os elos CC do PFI e da mi-
crorrede CC. O desempenho dos controladores será analisada perante perturbações
de carga e de tensão de entrada. Aspectos relacionados ao desempenho das técnicas
de controle durante uma inversão de fluxo de potência são discutidos. Neste cenário
é mostrada a efetividade da estratégia de penalidades implementada no controle
preditivo proposto. Uma análise sobre a frequência de chaveamento do conversor
interleaved operando com o controle IC-MPC é realizada. Por fim, o desempenho do
conversor operando em uma microrrede h́ıbrida é mostrado. Os aspectos principais
da modelagem desta microrrede também são apresentados.
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6.1 Modelo de Simulação - PSCAD
Após realizados os estudos sobre as estratégias de controle apresentadas nos
caṕıtulos 3,4 e 5, foi modelada no ambiente de simulação PSCAD/EMTDC a mi-











































Figura 6.1: Modelo da microrrede do LEMT - PSCAD/EMTDC.
Nela observam-se:
1. O conversor Back-to-Back operando como uma interface de fluxo
de potência (PFI) entre a microrrede CA e a rede elétrica.
2. O conversor interleaved operando uma interface entre o elo CC do
PFI e barramento da microrrede CC.
3. O modelo de cargas e geração RIP utilizado para estudar o desem-
penho dos controladores perante variações de carga e geração.
4. O modelo da microrrede CA.
5. O modelo da microrrede CC.
A tabela 6.1 mostra os parâmetros elétricos utilizados para o projeto do conversor
interleaved.
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Tabela 6.1: Parâmetros do conversor Interleaved.
Potência Nominal (Pbase) 150 kW
Corrente Nominal (Ibase) 333 A
Tensão de Sáıda Nominal (Vbase) 450 V
Tensão de Entrada Nominal (Vg) 980 V
Resistência de Fase (R) 0.05 Ω
Indutância de Fase (L) 2.0 mH
Capacitância do Elo CC (C) 3.3 mF
Número de Fases (N) 3
Frequência de Chaveamento (fs) 5 kHz
6.1.1 Modelo de cargas e geração RIP
Para realizar a análise quanto ao desempenho das estratégias de controles do
conversor interleaved, perante variações de carga e geração, foi utilizado um conjunto
de cargas do tipo R, do tipo I e do tipo P descritas matematicamente pelas equações












Onde, Rset, Isete Pset são os valores em pu das cargas tipo R e tipo I e da geração tipo




P são as correntes de associados aos seus respectivos
tipos de carga ao qual o conversor interleaved estará submetido. Note que, a carga
do tipo R (IpuR ) é uma carga linear, já a do tipo I (I
pu
R ) é entendida como uma per-
turbação propriamente dita, cujo valor não dependerá da tensão de sáıda. Por fim,
a carga do tipo P (IpuP ) (também podendo ser interpretada como o modelo de uma
geração com potência constante) é uma função não-linear cujo valor é inversamente
proporcional à tensão de sáıda vc.
6.1.2 Implementação digital dos controladores
As estratégias de controle estudadas ao longo deste trabalho foram implemen-
tadas digitalmente no microcontrolador da C2000TMS320F28377S da Texas Ins-
91
truments. Para isso utilizou-se uma interface de comunicação serial entre o PS-
CAD/EMTDC e o microcontrolador. A cada instante de amostragem as medições
da planta são enviadas para o mesmo que, por sua vez, executa o algoritmo com a
lei de controle e então retorna para o PSCAD as ações de controle adequadas.
6.1.3 Amostragem de corrente no conversor interleaved
Em aplicações de eletrônica de potência recomenda-se que a amostragem dos
controladores ocorra de forma sincronizada com o sinal da portadora triangular
da modulação PWM. Isso é necessário para evitar que os efeitos do chaveamento
interfiram no ńıvel médio da grandeza amostrada. Assim, no caso particular de
conversores interleaved, devido à caracteŕıstica de modulação com N portadoras
triangulares estão defasadas, a frequência de amostragem deverá ser NfPWM . A
figura 6.2 mostra o sincronismo para a amostragem de cada uma das N correntes
de fase.
tempo (us)













Figura 6.2: Amostragem de corrente do conversor interleaved.
No caso do controle preditivo, esse sincronismo não é necessário, pois a utilização
de modulação é dispensada. No entanto, as estratégias de MPC em geral precisam de
uma alta amostragem para que as predições, e, portanto o desempenho do controle,
seja preciso.
A tabela 6.2 mostra as frequências de amostragens utilizadas para os controla-
dores implementados.
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6.2 Análise I: Rejeição de Pertubações de Carga
O desempenho das técnicas de controle estudadas perante perturbações de carga
será analisado nesta seção. Para isso utiliza-se o modelo RIP com o objetivo de
emular perfis de carga semelhantes ao que o conversor estará submetido quando
estiver operando na microrrede. O objetivo desta análise é mostrar o quão robusta
cada configuração de controle é. A metodologia utilizada para este teste consiste da
submissão do conversor a valores aleatório de cargas RIP mostrados na tabela 6.3.
Tabela 6.3: Perfil de cargas e geração do modelo RIP.
tempo(s) Tipo R (pu) Tipo I (pu) Tipo P (pu)
0.3 0.157 0.655 0.814
0.4 0.964 0.035 0.906
0.5 0.530 0.470 0.127
0.6 0.342 0.658 0.913
0.7 0.541 0.459 0.632
0.8 0.142 0.758 0.097
0.9 0.362 0.638 0.278
1.0 0.700 0.299 0.547
1.1 0.547 0.453 0.957
1.2 0.848 0.151 0.965
1.3 0.0 0.0 1.0
São apresentadas cinco configurações para o controle linear clássico estudado, três
configurações para o controle com retroalimentação de estado adaptativa e malha
feedforward e sete configurações para o controle preditivo proposto neste trabalho,




Na primeira configuração de ajuste do controle linear mostrada na figura 6.3
observa-se que a dinâmica da tensão de sáıda não apresenta oscilações. Porém, o






































































Figura 6.3: Rejeição à perturbação de carga do controle linear - configuração 1.
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A segunda configuração é apresentada na figura 6.4. Note que a dinâmica da
tensão de sáıda não apresenta oscilações. O tempo de resposta é mais rápido que
no caso anterior e a amplitude da variação de tensão foi diminúıda. Neste caso o






































































Figura 6.4: Rejeição à perturbação de carga do controle linear - configuração 2.
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A figura 6.5 é mostrada a terceira configuração do ajuste do controle linear. A
resposta às perturbações não apresentam oscilações. O tempo de resposta é mais
rápido que no caso anterior e a amplitude da variação de tensão foi diminúıda. Neste






































































Figura 6.5: Rejeição à perturbação de carga do controle linear - configuração 3.
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A quarta configuração é mostrada na figura 6.6 Neste caso começa-se a notar uma
pequena oscilação na tensão e um overshoot nas correntes. O tempo de resposta é
mais rápido que nos casos anteriores e a amplitude da variação de tensão aumentou.






































































Figura 6.6: Rejeição à perturbação de carga do controle linear - configuração 4.
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Na quinta configuração, mostrada na figura 6.7, observa-se que a dinâmica da
tensão apresenta oscilações. O tempo de resposta é equivalente ao caso anterior
assim como a amplitude da variação de tensão. No entanto, a resposta das correntes
de fase e de sáıda apresentam overshoot mais abrupto neste cenário. Neste caso o






































































Figura 6.7: Rejeição à perturbação de carga do controle linear - configuração 5.
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6.2.2 Controle com Retroalimentação de Estado Adaptativa
e Malha Feedforward
A primeira configuração do ajuste de controle adaptativo é mostrada na figura
6.8. A rejeição às perturbações de carga se torna muito mais robusta devido à
malha feedforward. A resposta dinâmica das correntes de fase (b) e de sáıda (c) se
tornam mais rápidas se comparadas ao controle linear e não apresentam nvershoot
assim como no perfil de potência (d). Neste caso utilizaram-se os parâmetros ωc =
1000π rad/s e ωv = 100π rad/s.


































































Figura 6.8: Rejeição à perturbação de carga do controle com retroalimentação de
estado adaptativa - configuração 1.
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A figura 6.9 mostra a segunda configuração do ajuste de controle adaptativo.
A rejeição às perturbações de carga se torna ainda mais robusta do que no caso
anterior devido ao fato de que o regulador de tensão foi ajustado com o dobro de
banda (ωv = 200π rad/s).


































































Figura 6.9: Rejeição à perturbação de carga do controle com retroalimentação de
estado adaptativa - configuração 2.
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A figura 6.10 mostra a terceira configuração do ajuste de controle adaptativo. O
objetivo deste cenário é mostrar que para uma valor maior da banda do regulador
de tensão (ωv = 300π rad/s e ωc = 500π rad/s) e portanto mais próximo do valor da
banda de corrente, a resposta dinâmica da tensão começa a apresentar oscilações.


































































Figura 6.10: Rejeição à perturbação de carga do controle com retroalimentação de
estado adaptativa - configuração 3.
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6.2.3 Controle Preditivo - IC-MPC
Na primeira configuração do controle preditivo, mostrada na figura 6.11, utilizou-
se o parâmetro ωv = 400π rad/s. Observa-se que a resposta dinâmica neste caso é
superior ao controle linear visto que a banda de tensão é mais rápida, porém, ainda
é inferior a resposta do controle adaptativo. Isso ocorre porque o esforço de controle
da malha feedforward para rastrear a corrente de referência é mais rápido do que o
esforço de controle do regulador de tensão do controle preditivo.





























































Figura 6.11: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC sem malha feedforward -
configuração 1.
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Na segunda configuração do controle preditivo, mostrada na figura 6.12, utilizou-
se o parâmetro ωv = 1000π rad/s. Neste caso já se observa um desempenho seme-
lhante ao do controle adaptativo quanto à resposta dinâmica da tensão de sáıda.





























































Figura 6.12: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC sem malha feedforward -
configuração 2.
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A terceira configuração do controle preditivo mostrada na figura 6.13 apresenta
um desempenho superior ao do controle adaptativo quanto à resposta dinâmica da
tensão de sáıda. Neste caso foi utilizado o parâmetro ωv = 1500π rad/s.





























































Figura 6.13: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC sem malha feedforward -
configuração 3.
104
A quarta configuração do controle preditivo mostrada na figura 6.14 apresenta o
desempenho mais rápido de todos justamente devido ao fato de que neste caso foi
utilizado o parâmetro ωv = 2000π rad/s. Em todos os casos não ocorrem oscilações
na tensão. Este comportamento é garantido pelo ajuste de controle proposto apre-
sentado no caṕıtulo 5 onde se utiliza o parâmetro γ =
ωv
4
. Isso garante que os
polos do sistema de malha fechada estarão sobre o eixo real. Esse mesmo ajuste é
o responsável por causar um pequeno overshoot nas correntes de fase e de sáıda em
todos os casos.





























































Figura 6.14: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC sem malha feedforward -
configuração 4.
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6.2.4 Controle Preditivo IC-MPC com Malha Feedforward
A primeira configuração do controle preditivo com malha feedforward é apresen-
tada na figura 6.15. Nela é observado que a dinâmica da tensão perante perturbações
de carga é superior aos casos anteriores mesmo com o ajuste da banda do regulador
de tensão lento (ωv = 100π rad/s). Isso ocorre porque o esforço de controle para
rastrear a referência de corrente é provido pela malha feedforward. Assim, pode-se
utilizar o ajuste do regulador de tensão que garante a largura de banda desejada.
Com isso, a resposta dinâmica das correntes de fase e de sáıda, além do perfil de
potência não apresentam overshoot.





























































Figura 6.15: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC com malha feedforward -
configuração 1.
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À medida que aumenta-se o valor da largura de banda do regulador de tensão
(ωv = 200πrad/s) a resposta do sistema perante pertubações de carga se torna mais
robusta, como mostrado na figura 6.16 referente à segunda configuração do controle
preditivo com malha feedforward.





























































Figura 6.16: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC com malha feedforward -
configuração 2.
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Isso também é constatado na figura 6.17 que mostra a robustez do sistema quando
se aumenta o valor da banda do regulador de tensão. Nesta terceira configuração
utilizou-se ωv = 400πrad/s





























































Figura 6.17: Rejeição à perturbação de carga do IC-MPC com malha feedforward -
configuração 3.
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6.2.5 Conclusão da análise
Com o ajuste de controle apropriado, podem-se obter bons desempenhos para
todas as estratégias de controle analisadas. Contudo, algumas limitações são obser-
vadas.
O controle linear clássico tem um limite para a melhora de sua capacidade de
rejeição de perturbação de cargas. Se esse limite for ultrapassado, a resposta do sis-
tema como um todo começa a apresentar um comportamento oscilatório fracamente
amortecido.
O controle com retroalimentação de estado adaptativo proposto no caṕıtulo qua-
tro tem um desempenho muito superior ao controle linear e já se configura como
uma opção bastante robusta.
O desempenho do controle preditivo se torna tão mais robusto, até mesmo su-
perando o controle adaptativo, quanto maior for o valor da largura de banda da
malha de controle de tensão. Porém, o ajuste de controle proposto para atingir esse
desempenho necessariamente causa um overshoot nas correntes do sistema.
Quando se utiliza a malha feedforward no regulador de tensão do controle predi-
tivo, garante-se um desempenho dinâmico superior a todos os outros casos utilizando
valores menores de largura de banda. Isso garante que não ocorra overshoot nas cor-
rentes de fase e de sáıda e na potência do sistema. Essa configuração precisa de uma
medição a mais (medição da corrente de carga) que no caso do controle preditivo
sem malha feedforward.
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6.3 Análise II: Rejeição de Pertubações na Tensão
de Entrada
O desempenho das estratégias de controle perante perturbações de carga é mos-
trado na figura 6.18. Nos resultados apresentados o sistema foi submetido a um
afundamento e a uma elevação de tensão de 25% em ambos os casos (a).
O controle linear com o ajuste proposto para melhorar a resposta do sistema
perante variações de carga tem um desempenho superior no tempo de resposta se
comparado ao caso onde se utiliza o mesmo controle com o ajuste que garante apenas
a largura de banda de tensão desejada (b). Contudo, o afundamento de tensão é
praticamente o mesmo nos dois casos.
O controle proposto no caṕıtulo quatro apresenta uma resposta robusta como
mostrado em (c). Isso ocorre devido à ação da malha de retroalimentação adaptativa
que automaticamente modifica o ciclo de trabalho do conversor à medida que a
tensão de entrada varia.
O controle preditivo é ainda mais robusto que o adaptativo (c). Além disso, ele
dispensa a medição da tensão de entrada. O modelo preditivo utiliza uma parâmetro
constante em pu para representar o valor desta tensão. De fato, isso causa um erro
de predição. Porém ele é corrigido no instante de amostragem seguinte com as
novas medições do sistema. Assim, este erro causado pela diferença entre o valor
real da tensão de entrada e o parâmetro constante utilizado para representá-la não
se propaga ao longo do tempo.
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Figura 6.18: Rejeição a pertubações na tensão de entrada: variação da tensão de
entrada (a), dinâmica da tensão de sáıda com controle linear (b) dinâmica da tensão
de sáıda com controle com retroalimentação de estado adaptativa e com o IC-MPC
(c) e comparação entre os dois (d).
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6.3.1 Conclusão da análise
O desempenho tanto do controle preditivo quanto do controle com retroali-
mentação de estado adaptativo é bastante robusto perante variações de tensão de en-
trada, tanto em casos de afundamento quanto de elevação desta tensão. Entretanto,
o controle preditivo dispensa a medição desta tensão para o seu funcionamento.
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6.4 Análise III: Inversão do Fluxo de Potência
A terceira análise deste trabalho consiste de determinar as limitações dos sistemas
de controle no cenário mais abrupto onde ocorre uma total inversão do fluxo de
potência do conversor. A figura 6.19 apresenta a dinâmica da tensão (a) e da corrente
de sáıda (b) neste cenário. Da mesma forma como foi observado na primeira análise
deste caṕıtulo, à medida que o parâmetro γ aumenta, o sistema apresenta uma
afundamento de tensão menor. Porém, se esse valor for aumentado de tal forma a
se aproximar muito de ωc, a resposta do sistema se torna subamortecida.













































Figura 6.19: Desempenho do controle linear quando ocorre a inversão no fluxo de
potência: tensão de sáıda (a) e corrente de sáıda (b).
Na figura 6.20 é mostrado o desempenho do controle adaptativo. Observa-se que
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à medida que a largura de banda da malha de controle de tensão (ωv) aumenta, o
tempo de resposta do sistema melhora, porém o afundamento de tensão se mantém o
mesmo (a). A dinâmica da corrente de sáıda (ILL) apresenta uma overshoot elevado
nos casos onde se eleva ωv para valores mais próximos de ωc















































Figura 6.20: Desempenho do controle com retroalimentação de estado adaptativa
quando ocorre a inversão no fluxo de potência: tensão de sáıda (a) e corrente de
sáıda (b).
A dinâmica da tensão de sáıda quando se utiliza o controle preditivo com e sem
malha feedforward é mostrado na figura 6.21(a) e (b), respectivamente. Em (a)
observa-se que à medida que se eleva o valor do parâmetro ωv, tanto o afundamento
de tensão quanto o tempo de resposta melhoram. No caso onde se utiliza ωv =
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1000π rad/s (curva vermelha), o desempenho é superior ao controle adaptativo.
Porém, quando se ajusta o valor de ωv = 1500π rad/s, o sistema começa apresentar
oscilação na tensão de sáıda. Em (b) é mostrado o desempenho do sistema com a
malha feedforward. As respostas se tornam mais rápidas para valores menores ωv
porém, o afundamento de tensão permanece inalterado em todos os casos.
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Figura 6.21: Dinâmica do controle IC-MPC na tensão de sáıda quando ocorre a
inversão no fluxo de potência: sem a malha feedforward e com a malha feedforward
(b).
O grande problema de se elevar a largura de banda do regulador de tensão do
controle preditivo é o surgimento de um grave overshoot de corrente tanto para o
caso sem a malha feedforward(a) quanto para o caso com ela (b). Isto limita a
operação do sistema neste cenário abrupto.
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Figura 6.22: Dinâmica do controle IC-MPC na corrente de sáıda quando ocorre a
inversão no fluxo de potência: sem a malha feedforward e com a malha feedforward
(b).
É o risco desta sobrecorrente, e de qualquer outra a qual o sistema pode ser
submetido, que motivou a utilização do sistema de penalidades na função de custo
do controle preditivo assim como apresentado no caṕıtulo cinco. A figura 6.23
mostra o desempenho da técnica de controle preditivo com a malha feedforward
e com as penalidades de sobrecorrente ativadas. Neste caso penalizam-se predições
que venham a causar um overshoot maior que 20%. Como mostrado em (b), esta
estratégia de penalidades tem sucesso em seu objetivo de impedir sobrecorrentes no
sistema. Porém, isso ocorre ao custo de um afundamento maior na tensão de sáıda
como mostrado em (a).
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Figura 6.23: Efeito das penalidades de sobrecorrente na dinâmica do IC-MPC com
malha feedforward : tensão de sáıda (a) e corrente de sáıda (b).
Já a figura 6.24 apresenta a performance da técnica de controle preditivo sem
a malha feedforward e com as penalidades ativadas. Neste caso, observa-se que a
estratégia de penalidades continua efetiva. No entanto, ao não mais se dedicar a se-
guir a referência de corrente advinda do regulador de tensão, o controle preditivo faz
com que o regulador de tensão busque aumentar seu esforço de controle o que causa
uma piora na performance da tensão de sáıda (a) e um subsequente afundamento


















































Figura 6.24: Efeito das penalidades de sobrecorrente na dinâmica do IC-MPC sem
malha feedforward : tensão de sáıda (a) e corrente de sáıda (b).
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6.4.1 Conclusão da análise
A técnica de controle adaptativa apresenta uma boa resposta dinâmica no cenário
de inversão do fluxo de potência devido à ação da malha feedforward. Esta mesma
malha permite que a tensão de sáıda do conversor tenha uma variação menos abrupta
quando se utiliza o controle preditivo. Além disso, foi mostrada a efetividade da
estratégia de penalidades para proteger o sistema de sobrecorrentes.
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6.5 Análise IV: Frequência de Chaveamento do
Controle Preditivo
A quarta análise realizada neste trabalho tem por objetivo mostrar que a
frequência de chaveamento variável t́ıpica das estratégias de controle preditivo do
tipo FCS-MPC não é um problema nesta aplicação.
Isto pode ser observado na figura 6.25. Em (b) é mostrado o espectro de
frequência da função de chaveamento associada ao ciclo de trabalho do conversor
interleaved com o controle linear. Nela pode ser visto a frequência da modulação
PWM (fPWM = 5Hz) e seus múltiplos inteiros.
Já em (c) pode-se notar que o perfil de frequência da mesma função de chavea-
mento do controle preditivo é distribúıdo ao longo do espectro. Esta é uma carac-
teŕıstica comumente encontrada em técnicas de controle preditivo. Embora, haja
um espalhamento da frequência, ele está contido numa região do espectro acima da
frequência de 1KHz.
Em (a) é mostrada a resposta em frequência da tensão de sáıda do sistema. Na
frequência de 1KHz esta resposta apresenta um ganho de −40dB e um compor-
tamento de queda de 40dB/dec. Isso significa que o efeito de todas as frequências
observadas em (b) e (c) são devidamente filtradas. Isto foi observado ao longo de
todos os resultados das análises anteriores nos quais a tensão de sáıda apresentava
apenas o ńıvel CC.
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Figura 6.25: Resposta em frequência em malha aberta da tensão de sáıda (a) e
espectros de frequência dos pulsos de chaveamento do controle linear com modulação
PWM (b) e do IC-MPC (c).
Da mesma forma que a tensão de sáıda não é afetada pelo espalhamento de
frequência, as correntes de fase também não são. Porém, uma frequência sub-
harmônica à frequência de chaveamento é observada nestas correntes. A figura 6.26
mostra em (a) a corrente da fase 1 do conversor interleaved operando com o controle
linear e modulação PWM e em (b) é mostrada a mesma corrente quando se utiliza
o controle preditivo. Observa-se em (b) a presença da frequência sub-harmônica
mencionada.
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Figura 6.26: Ripple da corrente de fase do controle linear com modulação PWM (a)
e Ripple da corrente de fase do IC-MPC (b).
A presença desta frequência na forma de onda da corrente de fase da figura
6.26(b) é explicada através da resposta em frequência da corrente de fase do sis-
tema mostrada na figura 6.27(a). Diferente do caso da tensão de sáıda o ganho
desta resposta na frequência de 1KHz é de −12.6dB e a variação deste ganho é
de −20dB/dec. De fato, esta resposta tem menos capacidade de filtrar as altas
frequências do que a da análise da tensão de sáıda. Esse comportamento é esperado,
visto que este conversor trabalha com valores mais altos de ripple nas correntes de
fase que irão se cancelar na corrente de sáıda. Na figura 6.27(a) percebe-se que na
frequência fSH o ganho é de −15dB o que é insuficiente para filtrar completamente o
efeito desta frequência. O processo de chaveamento do controle preditivo apresenta
um conteúdo de 6.5% desta frequência em seu espectro harmônico como mostrado
na figura 6.27(c).
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Figura 6.27: Resposta em frequência em malha aberta da corrente de fase (a) e
espectros de frequência dos pulsos de chaveamento do controle linear com modulação
PWM (b) e do IC-MPC (c).
O espectro harmônico da corrente de fase para o controle linear com modulação
PWM e para o controle preditivo são mostrados na figura 6.28(a) e (b), respec-
tivamente. Em (a) a presença da frequência fSH não é observada como esperado.
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Figura 6.28: Espectro de frequência da corrente de fase do conversor com controle
linear e modulação PWM (a) e Espectro de frequência da corrente de fase do IC-
MPC (b).
A presença desta frequência foi notada em diversos casos utilizando pesos dife-
rentes tanto na função de custo ponderada pelo parâmetro β, que tem o objetivo
de minimizar iLL, quanto na função de custo ponderada por λ, com o objetivo de
minimizar a quantidade de comutações. Embora, em nenhum dos cenários apresen-
tados neste trabalho algum problema de estabilidade ou de desequiĺıbrio de corrente
tenha sido observado devido à esta frequência.
124
6.5.1 Conclusão da análise
Foi mostrado que o perfil de espalhamento do espectro de frequência da função
de chaveamento, caracteŕıstico do controle preditivo, não afeta a tensão de sáıda do
conversor nem as correntes de fase. Entretanto, foi constatada a presença de uma
frequência sub-harmônica (fSH) na forma de onda das correntes de fase quando se
utiliza o controle preditivo. Isto faz com que o ripple resultante desta corrente seja
maior do que no caso da utilização do controle linear com modulação PWM. Porém,
está frequência não afeta o desempenho do sistema no que diz respeito a estabilidade,
ao equiĺıbrio das correntes de fase e performance robusta perante perturbações de
carga e de tensão.
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6.6 Análise V: Operação do Conversor na Micror-
rede Hı́brida
Após as análises feitas para a validação das estratégias de controle, a operação
do conversor interleaved na microrrede do LEMT, modelada no PSCAD/EMTDC,
é analisada com o conjunto de todos os conversores, cargas e unidades geradoras
operando.
6.6.1 Modelo da microrrede CC
Na figura 6.29 é apresentada a topologia da microrrede CC modelada no PS-
CAD. O LEMT possui uma planta fotovoltaica (PV) de 15 KW sendo constrúıda e
estudos relacionados a ela já foram publicados em [32] e [29]. Com o objetivo de es-
tudar a operação do conversor interleaved em ńıveis de potência nos quais o sistema
irá operar futuramente foi modelada uma planta solar com 6 unidades geradoras
fotovoltaicas. Além disso, foram utilizados cinco conversores com potência total de
20KW como cargas não lineares.
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Figura 6.29: Modelo da microrrede CC - PSCAD/EMTDC.
O esquema detalhado dos conversores da microrrede CC (sistema fotovoltaico
e cargas não-lineares) é mostrado no Apêndice B. A tabela 6.4 mostra as bases
elétricas para o sistema CC.
Tabela 6.4: Valores base das grandezas elétricas do sistema CC.
Base de Potência (P base) 150 kW
Base de Tensão de Sáıda CC (Vcc
base) 450 V
Base de Corrente CC (Icc
base) 333 A
Base de Tensão de Entrada CC (Vg
base) 980 V
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6.6.2 Modelo da microrrede CA
Na figura 6.30 é mostrado o modelo de microrrede CA utilizado nesta análise.
Este modelo contém duas cargas resistivas, um par de cargas de potência ativa e
reativa e um retificador. A conexão delas ao barramento da microrrede CA provocará
uma variação de potência ativa no elo CC do PFI fazendo com que sua tensão


































Figura 6.30: Modelo da microrrede CA - PSCAD/EMTDC.
6.6.3 Modelo do PFI
O modelo do PFI (Power Flow Interface) como dito anteriormente, consiste de
um conversor back-to-back em que conversor do lado da rede foi projetado com um
controle para a regulação do elo CC de 980 V . Este elo é conectado à entrada do
conversor interleaved. Foi utilizada uma técnica de controle preditivo de corrente
[81, 96] cujas referências são providas por um regulador de tensão do elo CC baseado
na teoria pq [114]. O conversor do lado da microrrede CA foi projetado com uma
técnica de controle preditivo de tensão [96, 115] para formação de tensão CA do
barramento da microrrede [81, 96]. A estrutura detalhada do modelo do PFI e de
sua respectiva estratégia de controle são mostradas no Apêndice C.
6.6.4 Operação da microrrede h́ıbrida
A figura 6.31 mostra o sistema da microrrede h́ıbrida com as medições de interesse
apresentadas nesta análise. São elas: as tensão de fase da rede CA (vs), as correntes
de linha da rede CA (is), as tensão de fase da microrrede CA (vm), as correntes de
linha da microrrede CA (im), a tensão do elo CC do PFI (vg) (que é a tensão de
entrado do conversor interleaved), a tensão do barramento da microrrede CC (vc) e


























Figura 6.31: Sistema da microrrede h́ıbrida com as medições de interesse.
A figura 6.32 mostra a tensão do elo CC de 980 V do PFI. Após uma primeira
etapa de pré-carga do conversor ele atinge seu valor nominal. O elo CC tem uma
capacitância de 11 mF . A estratégia de controle utilizada no PFI garante um de-
sempenho robusto quanto à estabilidade do elo CC.
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Pré - Carga do PFI
Conexão do PFI com a Rede
Ativação do Controle de Elo CC do PFI
Elo CC - PFI
Figura 6.32: Pré-carga do elo CC de 980 V do PFI.
As correntes de linha da entrada do conversor Back-to-Back conectado à rede
elétrica são mostradas na figura 6.33.
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Tempo (s)




















Figura 6.33: Correntes de linha da rede CA.
O perfil de potência do ponto de acoplamento entre o PFI e a rede elétrica é
mostrado na figura 6.34. A referência de potência reativa foi mantida constante em
0.25pu. No instante de 0.7s os conversores da microrrede CC são acionados passando
a consumir potência e em um momento seguinte, no instante de 1.1 s, o sistema de
geração fotovoltaica é ativado injetando potência no sistema CC. Em 1.4s e 1.6s, as
cargas resistivas e as cargas de potência ativa e reativa são conectadas à microrrede
CA, respectivamente. Também em 1.6s os conversores CC mostrados na figura 6.29
são desconectados.
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Figura 6.34: Perfil de potências ativa e reativa injetadas na rede elétrica pelo PFI -
convenção gerador.
Os perfis da tensão e da corrente CA da microrrede CA são observados nas
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figuras 6.35 e 6.36, respectivamente.
Tempo (s)




















Figura 6.35: Perfil de tensão do barramento da microrrede CA controlado pelo PFI.
Tempo (s)




























Figura 6.36: Perfil das correntes de linha do barramento da microrrede CA.
Os perfis da tensão do elo CC do PFI (a), da tensão do barramento da microrrede
CC utilizando as estratégias de controle estudadas neste trabalho (b), (c) e (d) são
mostrados na figura 6.37. Note que a tensão do elo CC do PFI apresenta uma
variação pequena. Isso se deve ao fato que o conversor possui uma alta inércia
capacitiva além de um controle robusto do elo.
Assim, pode-se observar que as variações da tensão do elo CC do PFI não influ-
enciam significativamente a tensão do barramento da microrrede CC se comparadas
às influências das perturbações de carga no mesmo.
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Observa-se que o controle IC-MPC (c) proposto tem um desempenho mais ro-
busto do que o controle linear (b) e até mesmo do que o controle com retroali-
mentação adaptativa de estado e malha feedforward.
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 - Controle com Retroalimentação de Estado Adaptativa
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Figura 6.37: Tensão do elo CC do PFI (a), tensão do barramento da microrrede CC
controlado pelo conversor interleaved utilizando o controle linear em (b), o controle
com retroalimentação de estado adaptativa e malha feedforward em (c) e o controle
IC-MPC em (d).
131
6.6.5 Conclusão da análise
O conversor interleaved é capaz de desempenhar de forma robusta uma inter-
face de potência entre o elo CC do PFI e o barramento da microrrede CC. Este
desempenho é devido à capacidade das técnicas de controle propostas de rejeitarem
variações de carga e de geração rapidamente. A tensão do elo CC do PFI não sofre
distúrbios significativos por causa de sua alta inércia capacitiva e pelo fato do con-
trole implementado no PFI ser robusto. Assim, perturbações na tensão de entrada
do conversor interleaved não são relevantes neste cenário. Entretanto, quando fo-
rem utilizadas outras estratégias de controle do PFI, que apresentem uma variação
significativa da tensão do seu elo CC, estas perturbações deverão ser levadas em
conta na operação do sistema, embora as análises anteriores mostraram um ótimo
desempenho das técnicas propostas perante este tipo de distúrbio.
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Caṕıtulo 7
Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste caṕıtulo final serão enumeradas as conclusões deste trabalho quanto ao




Na primeira parte deste trabalho apresentou-se a modelagem matemática do
conversor interleaved de N fases. Foram demonstradas caracteŕısticas t́ıpicas deste
conversor como o efeito dos modos de vibração complexos e o acoplamento entre os
ciclos de trabalho de cada fase na dinâmica das correntes de fase, que motivaram
parte dos objetivos de controle deste trabalho.
Uma metodologia para calcular a influência dos modos de vibração mencionados
foi introduzida demonstrando matematicamente a influência do reśıduo destes polos
na dinâmica do sistema. Além disso, esta análise permitiu justificar as simplificações
para o projeto de controle clássico.
Na segunda parte deste trabalho foram apresentadas diversas técnicas de con-
trole linear. A estratégia mais utilizada na literatura foi escolhida como base para
as análises que se seguiram. O projeto de controle baseado nas simplificações pro-
postas se mostrou suficiente para obter as respostas desejadas do sistema em malha
fechada no que diz respeito à largura de banda. Entretanto, foi constatado que esta
técnica não tinha boa capacidade de rejeição de perturbações. Além disso, o sistema
em malha fechada apresenta um comportamento ressonante indesejado devido a in-
fluências dos polos complexos já mencionados. Uma análise de estabilidade foi feita
mostrando os efeitos destes polos na margem de fase do sistema. Além disso, foi
determinado o limite teórico em função da largura de banda do sistema de controle
de corrente até onde é posśıvel aprimorar o desempenho desta técnica utilizando o
projeto de controle proposto.
A partir desta técnica linear clássica foi proposta uma estratégia baseada em
retroalimentação de estado adaptativa. Demonstrou-se matematicamente que esta
malha adicional tem a capacidade suprimir totalmente os modos de vibração inde-
sejados além de desacoplar as ações de controle de cada fase.
A adaptabilidade garantiu um desempenho robusto para rejeitar perturbações de
tensão de entrada. A malha de controle feedforward mostrou-se bastante eficiente
no objetivo de rejeitar as perturbações de carga além de permitir a utilização do
ajuste de controle que garante a largura de banda desejada do sistema de controle
de tensão.
No caṕıtulo sobre controle preditivo foi feita uma revisão bibliográfica sobre o
estado da arte do controle preditivo e seus fundamentos básicos. Então foi proposta
uma nova técnica de controle preditivo para o conversor interleaved de N fases
chamada de IC-MPC.
O modelo preditivo foi obtido através das equações diferenciais que regem a
dinâmica do conversor e foi proposta uma função de custo que contemplava os ob-
jetivos de controle requeridos. Uma variação da técnica proposta foi apresentada
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incluindo uma malha feedforward no regulador externo de tensão.
Foi mostrado que a proposta de controle preditivo pode ser tão robusta perante
perturbações de carga quanto maior for a frequência de amostragem do controlador,
visto que esta frequência está diretamente ligada à largura de banda do controle
de corrente e, portanto, à velocidade de resposta deste controle. O projeto do
regulador tensão foi proposto para ambos os casos, com e sem a utilização da malha
feedforward. Uma análise de estabilidade justificando este projeto foi apresentada.
Os resultados obtidos através do modelo de simulação constrúıdo no PS-
CAD/EMTDC com as técnicas de controle embarcadas em um DSP validaram os
estudos teóricos realizados nos caṕıtulos anteriores. Foi observado que à medida
que a largura de banda do controle linear clássico aumenta sua resposta perante
perturbações melhora, porém há um limite onde começam a ocorrer oscilações inde-
sejadas.
O controle com retroalimentação de estado adaptativa mostrou ótimos resultados
em todos os cenários estudados e se configurou como uma estratégia suficientemente
robusta para os objetivos do conversor na microrrede h́ıbrida do LEMT.
Mostrou-se que o controle preditivo com a malha feedforward tem o melhor
desempenho entre todos os controladores no que diz respeito à rejeição das per-
turbações mesmo com baixos valores de largura de banda do regulador de tensão.
Além disso, a técnica proposta dispensa a medição da tensão entrada e no caso da
não utilização da malha feedforward dispensa também a medição de corrente de
carga.
Foi constatado que o espalhamento no espectro da frequência da função de cha-
veamento produzida pelo controle preditivo não afetava a tensão de sáıda nem as
correntes de fase. No entanto uma frequência sub-harmônica não danosa à esta-
bilidade do sistema foi observada independente do ajuste dos pesos que ponderam
as funções de custo. A desvantagem associada a esta frequência é que ela aumenta
ligeiramente a amplitude do ripple das correntes de fase embora isto não afete a
tensão de sáıda.
A estratégia de penalidades proposta mostrou-se bastante eficiente para proteger
o conversor de sobrecorrentes que podem ocorrer no sistema. Em todos os casos
estudados o controle foi capaz de impedir que as correntes de fase superassem o
valor limite estabelecido. Além disso, o objetivo de manter as correntes de fase do
conversor interleaved equilibradas foi alcançado em todos os casos.
Por fim, conclui-se que as técnicas de controle propostas cumpriram com os
objetivos de controle definidos apresentando um desempenho superior em relação à
técnica de controle linear clássica.
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7.2 Trabalhos Futuros
Os estudos de estabilidade mostraram um ótimo desempenho do controle com
retroalimentação de estado adaptativa e malha feedforward perante perturbações de
carga e de tensão, além de altas margens de fase. Entretanto, são necessários estudos
mais aprofundados sobre a estabilidade do sistema quando todos os conversores da
microrrede h́ıbrida do LEMT estiverem operando em conjunto, com seus respectivos
controles. Isto vale também para o controle IC-MPC.
É necessária uma adaptação da lei de controle para que o sistema opere em modo
ilhado. Além disso, uma estratégia de controle hierárquico deve ser estudada para
os diversos cenários de operação da microrrede do LEMT.
Quanto à estratégia de controle preditivo proposta, muitos estudos podem ser
realizados como: o efeito dos pesos da função de custo na performance do sistema, o
desempenho do controle perante incertezas paramétricas e a natureza da frequência
sub-harmônica observada no ripple das correntes de fase e sua correlação com as
varáveis de controle. Outras estratégias de penalidades e tipos de controle preditivo
podem ser estudados para minimizar o espalhamento da frequência de chaveamento.
Aspectos relacionados ao método de discretização do modelo preditivo e sua
influência no desempenho do controle devem ser investigados.
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[5] DRAGIČEVIĆ, T., LU, X., VASQUEZ, J. C., et al. “DC Microgrids Part I: A
Review of Control Strategies and Stabilization Techniques”, IEEE Tran-
sactions on Power Electronics, v. 31, n. 7, pp. 4876–4891, July 2016. ISSN:
0885-8993. doi: 10.1109/TPEL.2015.2478859.
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[55] JUNG, M., LEMPIDIS, G., HÖLSCH, D., et al. “Optimization considerations
for interleaved DC-DC converters for EV battery charging applications,
in terms of partial load efficiency and power density”. In: 2015 17th Euro-
pean Conference on Power Electronics and Applications (EPE’15 ECCE-
Europe), pp. 1–9, Sept 2015. doi: 10.1109/EPE.2015.7309164.
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lized Predictive Current Control (GPCC) for Grid-Tie Three-Phase Inver-
ters”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, v. 63, n. 7, pp. 4475–
4484, July 2016. ISSN: 0278-0046. doi: 10.1109/TIE.2015.2508934.
[93] MARIETHOZ, S., MORARI, M. “Explicit Model-Predictive Control of a
PWM Inverter With an LCL Filter”, IEEE Transactions on Industrial
Electronics, v. 56, n. 2, pp. 389–399, Feb 2009. ISSN: 0278-0046. doi:
10.1109/TIE.2008.2008793.
[94] NGUYEN, T.-T., YOO, H.-J., KIM, H.-M. “Application of Model Predictive
Control to BESS for Microgrid Control”, Energies, v. 8, n. 8, pp. 1–16,
2015.
[95] KOJABADI, H. M., YU, B., GADOURA, I. A., et al. “A novel DSP-based
current-controlled PWM strategy for single phase grid connected inver-
ters”, IEEE Transactions on Power Electronics, v. 21, n. 4, pp. 985–993,
July 2006. ISSN: 0885-8993. doi: 10.1109/TPEL.2006.876851.
[96] RODRIGUEZ, J., CORTES, P. Predictive control of power converters and
electrical drives, v. 40. John Wiley & Sons, 2012.
[97] BIBIAN, S., JIN, H. “High performance predictive dead-beat digital controller
for DC power supplies”, IEEE Transactions on Power Electronics, v. 17,
n. 3, pp. 420–427, May 2002. ISSN: 0885-8993. doi: 10.1109/TPEL.2002.
1004250.
[98] BABU, C. S., VEERACHARY, M. “Predictive controller for interleaved bo-
ost converter”. In: Proceedings of the IEEE International Symposium on
Industrial Electronics, 2005. ISIE 2005., v. 2, pp. 577–581 vol. 2, June
2005. doi: 10.1109/ISIE.2005.1528981.
[99] BECCUTI, A. G., LAZAR, M., HEEMELS, W., et al. “ASSESSMENT OF
NONLINEAR PREDICTIVE CONTROL TECHNIQUES FOR DC-DC
CONVERTERS”, IFAC Proceedings Volumes, v. 40, n. 12, pp. 395 – 401,
2007. ISSN: 1474-6670. 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Sys-
tems.
148
[100] MARIETHOZ, S., BECCUTI, A. G., MORARI, M. “Model predictive control
of multiphase interleaved DC-DC converters with sensorless current limi-
tation and power balance”. In: 2008 IEEE Power Electronics Specialists
Conference, pp. 1069–1074, June 2008. doi: 10.1109/PESC.2008.4592071.
[101] KARAMANAKOS, P., PAPAFOTIOU, G., MANIAS, S. N. “Model predictive
control of the interleaved DC-DC boost converter”. In: 15th International
Conference on System Theory, Control and Computing, pp. 1–6, Oct 2011.
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Apêndice A
Projeto do Filtro do Conversor
Interleaved
O projeto do filtro do conversor interleaved consiste do dimensionamento das
indutâncias das fases do conversor, segundo um ripple percentual desejado, e da
capacitância de sáıda. A equação (A.1) é utilizada para determinar as indutâncias




), da tensão de sáıda nominal (Vc = 450V ) e da tensão de entrada







Já o capacitor de sáıda é projetado para que o sistema tenha um ganho de −40 dB
na frequência de 1KHz. Assim, se garante uma alta capacidade do elo CC de filtrar
as frequências de chaveamento. Os valores das indutâncias de fase e da capacitância
obtidos foram de 2mH e 3.3mH, respectivamente. A figura A.1 mostra a resposta
em frequência da tensão de sáıda do filtro.
frequência (rad/s)















Figura A.1: Resposta em frequência do filtro do conversor interleaved.
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Apêndice B
Sistema Fotovoltaico e Cargas da
Microrrede CC
O sistema apresentado no caṕıtulo 6 consistindo da microrrede CC contém dois
subsistemas: o sistema de geração fotovoltaico B.1 e as cargas do tipo conversores
CC-CC B.2. O controle MPPT realizado para otimizar a extração de energia do























Figura B.1: Sistema fotovoltaico com conversor boost utilizado como a geração da
microrrede CC.
Para cada um dos conversores CC-CC conectados à microrrede CC foi utilizado

















Figura B.2: Conversor CC-CC utilizado como carga não-linear na microrrede CC.
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Apêndice C
Sistema de Controle do PFI

















Figura C.1: Esquema elétrico do conversor do lado da rede do PFI modelado no
PSCAD.
A figura C.2 mostra o esquema do conversor do lado da microrrede CA do PFI.





















Figura C.2: Esquema elétrico do conversor do lado da microrrede CA do PFI mo-
delado no PSCAD.
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O controle do conversor do lado da rede é baseado na técnica de controle preditivo
de corrente [81, 96] e em um regulador de tensão do elo CC baseado na teoria pq [114],
como mostrado na figura C.3. Já o controle do conversor do lado da microrrede CA
é realizado utilizando uma técnica de controle preditivo de tensão [96, 115] conforme
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Figura C.3: Diagrama de controle preditivo do PFI.
O controle preditivo do conversor do lado da rede visa regular às correntes de
linha da rede nos eixos αβ. As referências de corrente nestes eixos são fornecidas pelo
bloco da teoria pq. Este bloco recebe duas referências de potência. A referência de
potência ativa p∗ é obtida através de um controlador PI que tem por objetivo regular
a tensão do elo CC do PFI (vg). Já a referência de potência reativa é especificada
em um determinado valor fixo. O controle preditivo de tensão para formar a tensão
CA da microrrede CA utiliza o mesmo prinćıpio. Porém, as referências de tensão
do barramento CA nos eixos αβ são calculadas a partir de um valor determinado
da frequência ω e da amplitude RMS da tensão VRMS.
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